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1. Aufgabenstellung 
 

Das Architekturbüro D'Aloisio Architekten BDA, Bruderturmgasse 3, 78462 

Konstanz plant im Auftrag der EDEKA Handelsgesel lschaft Südwest mbH, 

Edekastraße 1, 72336 Bal ingen den Neubau eines Lebensmittelmarktes in 

78315 Radolfzell in der Stockacher-Straße auf dem Schoch-Areal,  im Nord-

osten des Zentrums von Radolfzel l.  Paral lel wird der vorhabenbezogene Be-

bauungsplan „Lebensmittelmarkt Altbohl mit Wohnbebauung“ der Stadt Ra-

dolfzel l am Bodensee aufgestel lt .  

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.2  zu dieser Immissionsprog-

nose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Neubaus des 

Edeka-Lebensmittelmarktes ein. Hierzu zählen insbesondere die Geräusche 

der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Lkw und des zuzurechnen-

den Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der maschinentech-

nischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Eine Vorbelastung im Sinne der TALärm anderer gewerbl icher Betr iebe, die 

die geltenden Immissionsrichtwerte an den gewählten Immissionsorten um 

weniger als 6 dB unterschreiten muss bei der Immissionsprognose im Rah-

men der immissionsschutzrecht l ichen Beurteilung berücksicht igt werden. 

 

Seitens der Genehmigungsbehörde wird eine schalltechnische Immissions-

prognose gefordert,  in dem die Geräuschemissionen des geplanten Neubaus 

des Edeka-Lebensmittelmarktes prognost iz iert  und unter Berücksicht igung 

der Vorgaben der TALärm beurtei lt  werden. Überschreiten diese rechnerisch 

prognostiz ierten Beurteilungspegel an den gewählten Immissionsorten die 

geltenden Immissionsrichtwerte der TALärm, sind baul iche und/oder organi-

satorische Maßnahmen festzulegen, die eine Einhaltung der Vorgaben der 

TALärm gewährleisten. 

 

Die schal ltechnische Immissionsprognose ist Bestandtei l des Bauantrages.  
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2. Örtliche Situation 

 

Das Betr iebsgrundstück, auf dem der Lebensmittelmarkt err ichtet wird, be-

f indet sich in der Stockacher-Straße, Schoch-Areal in 78315 Radolfzell.  Das 

Bauvorhaben wird innerhalb des sich in Aufstellung befindenden vorhaben-

bezogene Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Altbohl mit Wohnbebauung“ 

der Stadt Radolfzel l am Bodensee err ichtet.  

 

Die Erschließung des geplanten Bauvorhabens erfolgt nach den vor l iegen-

den Planunter lagen von Süden über die Stockacher-Straße. Die anl iefern-

den Lkw fahren über die Stockacher-Straße auf das Betr iebsgelände und 

verlassen dieses wieder über die Stockacher-Straße im Süden. Die Pkw-

Stel lplätze werden ebenfalls über die Stockacher-Straße erschlossen, von 

wo aus jewei ls die Kunden die Pkw-Stel lplätze an- und abfahren.  

 

Im Norden und Süden (Stockacher-Straße), Nordosten (Karl-Bücheler-

Straße), Osten (Gustav-Troll-Straße) sowie im Westen (Brunnenstraße, Er-

lenweg, Weidenweg) des Bauvorhabens stehen Gebäude die zu Wohnzwe-

cken und auch zu gewerbl ichen Zwecken genutzt werden. In der Nachbar-

schaft des Bauvorhabens sind beispielsweise folgende weitere gewerbl ich 

genutzte Flächen vorhanden, welche im Sinne der TALärm immissionsrele-

vant sein können.  

 
-  Stockacher-Straße 30, Gutzentat Druckmesselemente GmbH & Co. KG 

-  Stockacher-Straße 32, Salamone Giovanni Kfz-Werkstatt  

-  Stockacher-Straße 34, Siebold A., Steinmetz- und Bildhauermeister  

-  Stockacher-Straße 4a, Weber Tore und Türen 

-  Karl-Bücheler-Straße 14, Aloe Vera Baden-Württemberg 

-  Karl-Bücheler-Straße 6, B.I .S. Telefonsysteme GmbH 

-  Karl-Bücheler-Straße 8, Kreishandwerkerschaft west l icher Bodensee 

 
Die umliegende bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen ist  

ein- bis v iergeschossig. Der geplante Standort der Anlage ist dem Lageplan 

in der Anlage 1.1  und Ausschnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.2 

zu entnehmen. Der Grundriss, Schnit te Ansichten des geplanten Bauvorha-

bens sind in der  Anlage 1.3ff ,  zu dieser Immissionsprognose dargestel lt .   
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Diese Pläne bilden die Grundlage für die Darstellung des dreidimensionalen 

digitalen Gelände- und Gebäudemodells, das als Lageplan in der Anlage 2  

dieser Immissionsprognose angefügt ist.  In der Anlage 2  s ind auch die Im-

missionsorte gekennzeichnet, für die nachfolgend die Geräuschimmissionen 

berechnet werden. 

 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Den nachfolgenden Untersuchungen l iegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 
 

-  Lageplan des Marktgebäudes, Anlage 1.1  

 
-  Ausschnit taus dem Katasterplan, Anlage 1.2  

 
-  Grundriss Ansichten,  Schnit te des Marktes, Anlage 1.3ff  

 
-  Ausschnit t  aus dem Flächennutzungsplan, Anlage 1.7  

 
-  Geltende Bebauungspläne im Einwirkungsbereich der Anlage 

 
-  Angaben zur Nutzung des Lebensmittelmarktes vom Betreiber. 

 

 

3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Folgende schal ltechnische Normen und Richt l in ien l iegen der Beurtei lung 

zugrunde: 

 
[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült i-

gen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die baul iche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I  S. 

3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786 
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[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der Ver-

ordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 2334) ge-

ändert worden ist  

 
[4] TALärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm - TALärm), vom 26. August 

1998, Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 

01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege 

Schal lschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. I ,  1997, 

S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 23.9.1997 I 2329 

 
[6] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

2019 

 
[6a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[7] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grund-lagen und 

Hinweise für die Planung, Jul i 2002 

 
[8] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 1997 

 
[9] DIN 18005  Tei l 1, Schal lschutz im Städtebau, Grund-lagen und 

Hinweise für die Planung, Jul i 2002 

 
[10] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Berechnungs-

verfahren Jul i 2002, schal ltechnische Orientierungs-

werte für die städtebaul iche Planung, Mai 1987 

 
[11] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil  1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018  

 
[12] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 
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[13] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Teil 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[14] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

 
[15] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August 1976 

 
[16] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 

 
[17] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,  

 
[18] VDI 2720 Blatt  1, Schal lschutz durch Abschirmung im Freien, 

März 1997 

 
[19] VDI 3770 Emissionskennwerte von  Schallquel len, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012 

 
[20] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und 

Richt l in ien für die Ausführung von Lärmschutzwänden 

an Straßen, September 2008 

 
[21] Heft 3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betr iebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spedit ionen 

und Verbrauchermärkten sowie weiterer  

typischer Geräusche, insbesondere von Verbraucher-

märkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geo-

logie, 2005 

 
[22] Heft 192 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- und 

Ladegeräusche auf Betr iebsgeländen von Frachtzen-

tren, Ausl ieferungslagern und Spedit ionen, Hessische 

Landesanstalt  für Umwelt,  Umweltplanung Arbeits- und 

Umweltschutz, Heft 192, November 1995 

 
[23] Heft Nr. 275 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen von Tankstel len, August 1999 
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[24] Heft Nr. 116 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-

emissionen von Tankstel len, Februar 1991 

 
[25] Heft Nr. 136 Technischer Bericht  zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Selbstbedienungswaschanla-

gen, Oktober 1992 

 
[26] Heft Nr. 73 Technischer Bericht  zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Autowaschanlagen und deren 

Nebeneinr ichtungen, Februar 1988 

 
[27] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und 

Entladung von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-West-

falen, Ausgabe 2000 

 
[28] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissio-  

 lärmstudie nen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhö-

fen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schr if ten-

reihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft  

89, 6. Ausgabe 2007 

 
[29] LAI  Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen 

und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des Be-

schlusses zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 

23. März 2017  

 
[30] Daga 2017 Schal lpegelanalyse von Be- und Entladevorgängen mit 

Palettenhubwagen und beladener Palette bei Lkw-Lo-

gist ikzentren, Ausgabe 2017 

 

[31] Daga 2017 Untersuchung der Geräuschemissionen durch Ladevor-

gänge in Ladezonen von Discountern sowie an Wechsel-

brückenabstel lp lätzen von Logist ikunternehmen, Aus-

gabe 2017 
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3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  Immissionsrichtwerte 

 

Wie dem Ausschnit t  aus dem Flächennutzungsplan in der Anlage 1.8  zu 

entnehmen ist,  sind die angrenzenden Flächen in der Nachbarschaft des 

geplanten Bauvorhabens als Mischgebiet (MI) nach §6 BauNVO bzw. als 

Al lgemeines Wohngebiet (WA) nach §4 BauNVO bei der Immissionsprog-

nose zu berücksicht igen. Die geltenden Bebauungspläne sind aus dem FNP 

entwickelt .  Die ggf. erforderl ichen Zuschläge für Zeiten erhöhter Empfind-

l ichkeit  werden programmintern nach TALärm berücksicht igt.  

 

Damit müssen die Geräusche, die durch die Nutzung des Lebensmittelmark-

tes, insbesondere durch die auf dem Gelände fahrenden und parkenden Pkw 

entstehen, folgende Immissionsrichtwerte nach TALärm einhalten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 

-  Mischgebiet (MI) §6 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 

3.4 Schalltechnische, gewerbliche Vorbelastung 

 

Im näheren und weiteren Umfeld des geplanten Lebensmittelmarktes befin-

den sich weiteren gewerblichen Betr iebe,  die im Sinne der TALärm an den 

gewählten Immissionsorten immissionsrelevant sein können.  

 
-  Stockacher-Straße 30, Gutzentat Druckmesselemente GmbH & Co. KG 

-  Stockacher-Straße 32, Salamone Giovanni Kfz-Werkstatt  

-  Stockacher-Straße 34, Siebold A., Steinmetz- und Bildhauermeister  

-  Stockacher-Straße 4a, Weber Tore und Türen 

-  Karl-Bücheler-Straße 14, Aloe Vera Baden-Württemberg 

-  Karl-Bücheler-Straße 6, B.I .S. Telefonsysteme GmbH 

-  Karl-Bücheler-Straße 8, Kreishandwerkerschaft west l icher Bodensee 

 
Die oben aufgeführten gewerblichen Nutzungen l iegen nahezu al le in einem 

als Mischgebiet festgesetzten innerört l ichen Bereich. Damit ist  die zulässige  
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Schal labstrahlung aufgrund der direkt angrenzenden Gebäude mit schutz-

bedürft igen Räumen im Sinne der TALärm (Wohn-, Schlaf-  und Büroräume) 

begrenzt. Des Weiteren ging auch schon von dem ehemaligen Schoch-Areal 

gewerbl icher Lärm aus, der in Summe mit der noch bestehenden oben auf-

geführten Nutzung die geltenden Immissionsrichtwerte der TALärm nicht un-

zulässig überschreiten durfte.  

 

Die Vorbelastung der bestehenden gewerbl ichen Betr iebe verr ingert sich bei 

größer Entfernung vom Bestandsbetr ieb und auf den von der Vorbelastung 

abgewandten Fassade l iegt in Anlehnung an VDI 2570 der mit Sicherheit  

unterhalb des um 6 dB reduzierten Immissionsrichtwertes und ist daher nach 

Nummer 3.2.1 der TALärm nicht  mehr als immissionsrelevant zu beurteilen. 

Danach werden an den gewählten Immissionsorten folgende, zum Tei l redu-

zierte Immissionsrichtwerte berücksicht igt.  

 

Tabelle 1:  Darstellung der geltenden, ggf. um die Vorbelastung redu-

zierten Immissionsrichtwerte an den gewählten Immissions-

orten in der Nachbarschaft der geplanten Anlage.  

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Stockacher 30 EG !04!IO02 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Brunnen 7 EG !04!IO04 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Brunnen 5 EG !04!IO06 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Stockacher 22 EG !04!IO08 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Stockacher 20 !04!IO11 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Brunnen 1 EG !04!IO12 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Neubau C EG !04!IO13 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau C 1.OG !04!IO14 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau C 2.OG !04!IO15 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau C 3.OG !04!IO16 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau B EG !04!IO17 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau B 1.OG !04!IO18 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau B 2.OG !04!IO19 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau A EG !04!IO21 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau A 1.OG !04!IO22 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau A  2.OG !04!IO23 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Neubau A 3.OG !04!IO24 54,0 39,0 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
Blesch 19 EG !04!IO25 49,0 34,0 55 40 WA Gewerbe 55,0 40,0
Blesch 19 1.OG !04!IO26 49,0 34,0 55 40 WA Gewerbe 55,0 40,0
Blesch 19 2.OG !04!IO27 49,0 34,0 55 40 WA Gewerbe 55,0 40,0
Troll 44 EG !04!IO28 49,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 55,0 37,0
Troll 44 1.OG !04!IO29 49,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 55,0 37,0
Bücheler 18 EG !04!IO30 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 52,0 37,0 55 40 WA Gewerbe 52,0 37,0

Bezeichnung
Vorbelastung Richtwert Nutzungsart red. Richtwert
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Es wird angestrebt an der Wohnbebauung innerhalb des in Aufstel lung be-

f indl ichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Altbohl 

mit Wohnbebauung“ der Stadt Radolfzel l am Bodensee die geltenden Immis-

sionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet einzuhalten. Generel l ist  

eine gewerbl iche Anlage genehmigungsfähig, wenn die Summe der auf den 

maßgebl ichen Immissionsort einwirkenden Beurteilungspegel al ler gewerb-

l ichen Anlagen den geltenden Immissionsrichtwert nicht unzulässig über-

schreitet.  

 

3.5 Weitere Vorgaben der TALärm 

 

Der Beurtei lung nach TALärm liegen am Tage folgende Beurtei lungszeiten 

zu Grunde: 

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete d bis f  nach Punkt  6.1 der TALärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

-  Nachts 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, ungünstigste Stunde 

 

Nach TALärm Nummer 6.1, letzter Absatz, dürfen Spitzenpegel die gelten-

den Immissionsr ichtwerte nach TALärm Nummer 6.1 im Tagzeitraum um bis 

zu 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 20 dB(A) überschreiten. Im 

Hinblick auf den durch den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes hervor-

gerufenen Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der 

TALärm folgende Betrachtung erforderl ich: 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffent l ichen Verkehrsf lächen, 

in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betr iebsgrundstück, sollen 

in den Gebieten e bis g nach Punkt 6.1 der TALärm durch Maßnahmen or-

ganisator ischer Art soweit wie mögl ich vermindert werden, soweit 

 
-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen 

-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 
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Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TALärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs soweit wie 

mögl ich vermindert werden. 

 

 

4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Geräuschemissionen wer-

den in ein digitales, dreidimensionales Geländemodell eingegeben. Mit die-

sem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden Emissionen auf die 

umliegende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen prognost iziert .  Der Im-

missionsprognose werden die geplanten Öffnungszeiten von 08.00 Uhr bis 

21.30 Uhr einschl ießlich der Betr iebszeiten al ler maschinentechnischen An-

lagen von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünstigsten Stunde im 

Nachtzeitraum zugrunde gelegt. Eine Anl ieferung mit einem Lkw an der An-

dockstat ion in der Nachtzeit  wird ebenfal ls geprüft .  

 

 

4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das digital is ierte, dreidimensionale Geländemodel l in Höhe und Ausdehnung 

eingefügt. Es werden im Detai l unter anderem folgende die Immissionsprog-

nose beeinf lussende Parameter berücksicht igt.   

 
-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiese, Acker) oder ref lekt ierend 

(Asphalt ,  Pf lasterbelag)) 

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe 

-  Wände, Wälle, Geländebrüche 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der mögl ichen Immissionsorte an den geplanten Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen  
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Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet. Grundlage für die Immissionsprognose ist 

das digital isierte, dreidimensionale Geländemodel l,  das als Lageplan in der 

Anlage 2  dieser Immissionsprognose angefügt ist.  Diesem Lageplan ist zu 

entnehmen, dass die in der Umgebung des Betr iebsgrundstücks des geplan-

ten EDEKA-Marktes angrenzende Bebauung welche abschirmend bzw. re-

f lekt ierend wirkt,  in das digitale Geländemodell  eingearbeitet wurde. Aus 

schalltechnischer Sicht kann das Gelände um die Anlage und die Immissi-

onsorte als eben bezeichnet werden. Der leichte Anstieg des Geländes nach 

Norden und Nordosten wird bei der Immissionsprognose auf der Daten-

grundlage des Landes Baden-Württemberg berücksicht igt,  siehe auch der 

dreidimensionale Ausschnit t  aus dem Geländemodel l in der folgenden Ab-

bi ldung. 

 

 
Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 

4.2 Gewerbelärm Lebensmittelmarkt 

 

In dem Lageplan des dreidimensionalen digital isierten Geländemodel ls in 

Anlage 2  wird die gewerbl iche Geräuschabstrahlung durch den geplanten 

Lebensmittelmarkt mit folgenden Schal lquel len dargestellt :  

 
-  Fahren, Parken Kunden und Mitarbeiter-Pkw, 

-  Anlieferung Fahren und Parken Lkw, 

-  Ent- und Beladen Lkw, 

-  Luftgekühlte Kondensatoren Kälteanlagen, 

-  Lüftungs- und Kl imaanlagen  

-  Papierpresscontainer.  
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Der Immissionsprognose werden die geplanten Öffnungszeiten von 08.00 

Uhr bis 22.00 Uhr einschließlich der Betr iebszeiten aller maschinentechni-

schen Anlagen von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünst igsten Stunde 

im Nachtzeitraum zugrunde gelegt.  

 

 

4.2.1 Parkieren Pkw 

 

Die Schal lemission der parkenden Pkw wird nach den Vorgaben der Park-

platzlärmstudie [27] berechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächen-

schallquel len betrachtet.  Für die Berechnung wird die Gesamtf läche der 

Parkplätze in hinreichend kleine Teilf lächen aufgeteilt .  Die Immissionsprog-

nose wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstudie [27] als so genann-

tes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit folgenden Vorga-

ben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [27]) 

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

f = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Verkaufsf läche 

 

Mitarbeiter- und Kundenstel lp lätze:  

Kp A  = 3 dB(A) Kunden- und Mitarbeiterparkplatz an Einkaufsmarkt 

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag 

KS t r O  = 0 dB(A) Fahrgassen Parkplatz asphalt iert  oder eben betoniert 

 

Da bei dem zusammengefassten Verfahren aufgrund der Parkplatzgröße das 

Ergebnis verfälscht würde (gehäufte Pkw-Bewegungen im Ein- bzw. Aus-

fahrtsbereich würde nicht berücksicht igt),  wird hier das getrennte Verfahren 

verwendet. Die Fahrbewegungen werden gesondert auf die Fahrgassen  
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vertei lt .  Die Geräusche der Fahrbewegungen werden nach RLS90 mit As-

phaltbelag und einer Geschwindigkeit  von 30 km/h berechnet.  Aufgrund des 

mögl ichen Parkplatzsuchverkehrs werden bei den Fahrbewegungen ein 

20%-tiger Aufschlag zu den berechneten Parkierbewegungen bei der Immis-

sionsprognose berücksicht igt.  

 

Statt  der Standardeinkaufswagen auf Asphalt  können auch lärmarme Ein-

kaufswagen, z. B. der Firma Wanzl oder ein vergleichbares Produkt auf ebe-

nem Pflasterbelag zum Einsatz kommen. Aus schalltechnischer Sicht sind 

nach Angabe der Parkplatzlärmstudie beide Var ianten gleichwert ig.  

 

Geplant ist  die Err ichtung eines Vol lsort imenters mit maximal 1.995 m² Ver-

kaufsraumfläche nach DIN 277, mit Backshop. Nach 3.1.3 der Parkplatz-

lärmstudie [27] berechnet sich die Netto-Verkaufsf läche nach Parkplatzlärm-

studie aus der Grundfläche des Marktgebäudes abzügl ich der Nebenräume, 

und der Flächen von Fluren, Kassen- und Packbereichen. Von der Verkaufs-

f läche wurden die obigen Bereiche nach [27] abgezogen. Daraus ergibt sich 

eine Netto-Verkaufsf läche nach Vorgabe der Parkplatzlärmstudie von ca.  

1.550 m² inklusive Bäckereif i l ia le.  

 

Aus durchgeführten Untersuchungen nach [27] an vergleichbaren Vorhaben 

werden bei einem Vol lsort imenter für die ihm zuzuordnenden Pkw-Stel l-

plätze folgende Fahrzeugbewegungen abgeleitet:  

 

Tagzeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr:  

 

N = 0,079  Bewegungen je Bezugsgröße (1 m² Nettoverkaufsf läche)  

 und Stunde. 

 
Damit ergeben sich bei einer vorhandenen Größe der Netto-Verkaufsf läche 

nach Parkplatzlärmstudie von 1.550 m² aufgerundet folgende Fahrzeugfre-

quenzen: 

 
 N = 0,079 x 1.550 = 123 Bewegungen/Stunde. 

 
Da die Bewegungshäufigkeit  je Bezugseinheit  nach der Parkplatzlärmstudie 

auf den Tagzeitraum von 16 Stunden bezogen und somit unabhängig von 

der Ladenöffnungszeit  ist ,  ergeben sich rechner isch aufgerundet 
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 1960 Pkw-Bewegungen/d 
 
die dem Lebensmittelmarkt zugeordnet werden können. 

 

Damit berechnet sich die Anzahl der den EDEKA-Markt an und abfahrenden 

Kunden mit dem Pkw im Tagzeitraum zu aufgerundet je 

 
 980 Pkw-Bewegungen/d. 
 
Es sol l nach Aussage des Auftraggebers geprüft  werden, ob der Markt bis 

22.00 Uhr geöffnet werden kann. Dies hat zur Folge, dass nach 22.00 Uhr 

in der ungünst igen Stunde bis 23.00 Uhr weitere Kunden und Mitarbeiter das 

Betr iebsgelände mit dem Pkw ver lassen. In der Stunde von 21.00 Uhr bis 

22.00 Uhr werden vom Betreiber noch 50 Kunden erwartet,  die mit dem Pkw 

zufahren. Es wird daher davon ausgegangen, dass nach 22.00 Uhr in der 

ungünstigen Stunde bis 23.00 Uhr noch 15 Kunden und 5 Mitarbeiter das 

Betr iebsgelände mit dem Pkw ver lassen. Die Parkierbewegungen werden 

auf den Pkw-Stel lplätzen gleichmäßig vertei lt .   

 

Das Schließen des Kofferraumes, das als Impulszuschlag bei der Berech-

nung der Parkiergeräusche berücksicht igt  ist ,  wird als Einzelereignis mit ei-

nem Schal l le istungspegel von 

 
 Lm a x , w ,A  = 99,6 dB(A) 
 
zur Berechnung des Spitzenpegelkr iter iums an dem maßgebenden Immissi-

onsort herangezogen. Im Nachtzeitraum kann der Spitzenpegel bei der Ab-

fahrt der Pkw ebenfalls auftreten.  

 

 

4.2.2 Anlieferung Lkw EDEKA 

 

Der geplante Lebensmittelmarkt hat die Warenanl ieferung im Nordosten des 

Marktgebäudes. Diese wird von Süden über die Stockacher Straße angefah-

ren. Die Andockstat ion ist komplett  eingehaust. Die Überdachung und die 

Wand an der Ostseite der Anl ieferungsrampe werden nach Süden zur Leer-

gutannahme geführt.  Diese zusätzl iche Abschirmung der Ladegeräusche 

wird bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Die Anzahl der anl iefern-

den Lkw wird in Anlehnung an die Vorgaben entsprechender Märkte in Bezug  
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auf Marktgröße und Sort iment bei der Immissionsprognose in Absprache mit 

dem Auftraggeber angenommen, wobei der Immissionsprognose der Spit-

zentag der Woche zugrunde l iegt.  

 

Die Lkw fahren über die Stockacher Straße den geplanten Markt an. Die Lkw 

fahren an der Zufahrt von der Stockacher Straße kommend auf das Betr iebs-

grundstück, fahren nach Norden und drehen nach Osten und dann nach Sü-

den ab, um dann zurück bis an den Anl ieferungsbereich des Marktgebäudes 

zu stoßen. Die Abfahrt erfolgt direkt auf die Stockacher Straße.  

 

Der Immissionsprognose werden bei der Lkw-Anl ieferung folgende Tei l-

schallquel len zugrunde gelegt:  

 
 Fahrgeräusche 

Längenbezogener Schal l le istungspegel nach [21, 22],  

je Lkw Fahren   Sprinter Fahren 

L'w ,A , 1 h  = 73 dB(A)/10 m.  L'w ,A , 1 h  = 65 dB(A)/10 m 

 
  Schal l leistungspegel Rangieren je Lkw nach [21, 22]  

  Lw , A  = 99 dB(A) 

  Fahrgeschwindigkeit  4 km/h. 

 

Als Rangierfahrt wird das langsame Zurückstoßen an die Andockstat ion be-

zeichnet, was aufgrund der häuf igen Brems- und Lenkvorgänge lauter ist als 

die rest l ichen Fahrbewegungen der Lkw auf dem Betr iebsgelände. Pro-

grammintern wird aus der Punktschal lquel le nach [22] und der Fahrge-

schwindigkeit  eine Linienschal lquelle generiert .  

 

Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anl ieferungsbereich werden 

die Schal l le istungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 2  in Ansatz ge-

bracht.   
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Tabelle 2:  Halte- und Startgeräusche der anliefernden Lkw und deren 

Dauer nach [21, 22, 27] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 
Aus Tabelle 2  ergibt  sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 81,8 dB(A).  

 

Die Anl ieferung von Frischwaren sowie Milchprodukten erfolgt  mit Kühl-Lkw 

im Tagzeitraum. Das hinter/oberhalb der Fahrerkabine angebrachte Kühlag-

gregat wird nach Auskunft des Betreibers und [5] mit einem Schal l le istungs-

pegel von maximal 

 
 Lw , A  = 97 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose während des Fahrens und Rangierens auf dem 

Marktgelände und zusätzl ich bei dem Be- und Entladevorgang mit einer 

Laufzeit  von 15 Minuten berücksicht igt.  

 

Es wird auf der s icheren Seite l iegend in Abstimmung mit der Firma EDEKA 

von 10 Lkw- und 6 zusätzl ichen Sprinteranl ieferungen/Tag bei der Immissi-

onsprognose ausgegangen. Es wird weiterhin angenommen, dass von den 

10 Lkw-Anl ieferungen 6 der Lkw-Anlieferungen mit einem Kühl-Lkw, zwei 

davon im Tagzeitraum innerhalb der Zeiten erhöhter Empf indlichkeit  nach 

TALärm erfolgen. Im Tagzeitraum innerhalb der Zeiten erhöhter Empfind-

l ichkeit  wird der Markt zusätzl ich mit zwei weiteren Lkw ohne Kühlaggregat 

bel iefert.  

 

Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr wird 

zusätzlich eine Anl ieferung von Backwaren im Anlieferungsbereich mit ei-

nem Klein-Lkw (bis 7,5 to) und Hebebühne bei der Immissionsprognose be-

rücksicht igt.   
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Tabelle 3:  Anzahl der Anl ieferungsvorgänge und Fahrzeugarten des 

EDEKA-Marktes 

 

Ruhezeit Tag o. Ruhez. Nachtstunde

Lkw 0 3

Sprinter 0 3

Ruhezeit Tag o. Ruhez. Nachtstunde

Lkw 4 3 0

Sprinter 2 1 0

Lkw 2 4 0

Ruhezeit Tag o. Ruhez. Nachtstunde

Lkw 1 1

Anlieferung EDEKA Getränke

Anlieferung EDEKA Sortiment

davon mit Kühlaggregat

Anlieferung EDEKA Backwaren

 

 

 

4.2.3 Entladen und Beladen Lkw 

 

Folgende Be- und Entladegeräusche der Lkw werden bei der Immissions-

prognose an der Andockstat ion des EDEKA-Marktes berücksicht igt.  Im 

Durchschnit t  werden die Anzahl der Be- und Ent ladungen in Anlehnung an 

die Vorgaben entsprechender Märkte in Bezug auf Marktgröße und Sort i-

ment bei der Immissionsprognose angenommen, wobei der Immissionsprog-

nose der Spitzentag der Woche zugrunde l iegt.   

 

Der Lebensmittelmarkt wird in Anlehnung an die Vorgaben des Betreibers in 

Bezug auf Marktgröße und Sort iment mit folgenden Fahrzeugen innerhalb 

einer Woche bel iefert:  

 
-  Anl ieferung unverderbl icher Ware  

 Entladung bis zu 60 Rollcontainer und 15 Paletten je Lkw 

 
- Anl ieferung Getränke  

 Entladung bis zu 45 Paletten je Lkw 

 
- Anl ieferung Fleisch  

 Entladung mit bis zu 6 Rol lcontainern je Lkw 
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-  Anl ieferung Frischware und Mopro  

 Entladung mit bis zu 18 Rol lcontainern je Lkw 

 
- Anl ieferung Tiefkühlware  

 Entladung mit bis zu 6 Rol lcontainern je Lkw 

 
- Anl ieferung Bäcker  

 Entladung mit bis zu 4 Rol lcontainern 

 
- Anl ieferung diverser Kleinl ieferanten je Woche mit Sprinter  

 
Sechs der zehn Ladevorgänge der Lkw im Anl ieferungsbereich f inden jewei ls 

an Werktagen zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr statt .  Zwei Anl ieferung 

eines Lkw mit Kühlaggregat sowie zwei weitere Lkw-Anl ieferungen ohne 

Kühlaggregat erfolgen im Tagzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr 

bzw. zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr, siehe auch Tabelle 3. Es wird bei 

der Immissionsprognose zugrunde gelegt,  dass im Tagzeitraum ca. 70 Rol l-

container und 40 Europaletten an der Andockstat ion entladen und wieder 

beladen ( leere Rol lcontainer, Leergut Getränke etc.) werden. 

 

Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr wird 

zusätzlich je eine Anl ieferung von Backwaren (5 Rollcontainer) im Anliefe-

rungsbereich mit einem Klein-Lkw und Hebebühne bei der Immissionsprog-

nose berücksicht igt.  Beim Entladen der Waren vom Lkw an der Anl ieferungs-

rampe im Anl ieferungsbereich und der Backwaren werden folgende Schal l-

le istungspegel berücksicht igt.  

 

Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Palettenhubwa-

gen beim Ent laden wird für das einzelne Ereignis gemäß [6] mit einem 

Schal l leistungspegel beim Ent laden von 

 
 vol l von Lkw Lw A ,1 h  = 87,6 dB(A) 

 
und beim Beladen 
 
 leer auf Lkw Lw A ,1 h  = 91,6 dB(A) 

 
Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Rollcontainer 

wird für das einzelne Ereignis gemäß [6] mit einem Schal l leistungspegel 

beim Laden  
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 Rollcontainer vol l  Lw A ,1 h  = 77,4 dB(A) 

 Rollcontainer leer Lw A ,1 h  = 77,8 dB(A) 

 
berücksicht igt.  

 

Die Rol lgeräusche innerhalb des Lkw werden je Rollcontainer bzw. Platten-

hubwagen nach [22] als Linienquel le mit einem Schal l le istungspegel von 

 
 Lw , A , 1 h  = 75,0 dB(A) 
 
angegeben. 

 

Für das Öffnen und Senken der Ladebordwand der Lkw im Anl ieferungsbe-

reich werden die Schal l le istungspegel und Zeit interval le nach Tabel le 4 in 

Ansatz gebracht. 

 

Tabelle 4:  Geräusche der Ladebordwand [22] 

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Öffnen Heckbordwand 98 2*15
Betätigen Heckbordwand 84 2*30  

 

Aus Tabelle 4  ergibt  sich für das Öffnen und Senken der Ladebordwand je 

Lkw an der Andockstat ion ein auf die Stunde bezogener Schall le istungspe-

gel von  

 
 Lw , 1 h  = 77,5 dB(A).  

 
Die Anzahl der Ladevorgänge des EDEKA-Marktes sind in der nachfolgen-

den Tabelle 5 zusammengefasst.  

 

Tabelle 5:  Anzahl der Ladevorgänge des EDEKA-Marktes 

 

Ruhezeit Tag o. Ruhez. Nachtstunde

Palette 16 24 0

Rolli 28 42 0

Anlieferung EDEKA 

 
 

Die Anl ieferungsrampe kann mit einem Rol ltor verschlossen werden. Auf  

der sicheren Seite l iegend wird bei der Immissionsprognose von einem  
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geöffneten Tor bei der Anl ieferung sowie der Be- und Ent ladung ausge-

gangen. 

 

 

4.2.4 Maschinentechnische Einrichtungen 

 

Hier werden folgende Anlagen in die Immissionsprognose aufgenommen: 

 

a) Luftgekühlter Kondensator für Kälteanlage 

 

Aufstellung auf dem Dach, Bereich Technik, eine Anlage 

 
Schal l leistungspegel tags Lw A   ≤ 70 dB(A) 

Schal l leistungspegel nachts Lw A   ≤ 70 dB(A) 

Betr iebszeit  24 Stunden/d,  

 

b) Wärmepumpe 

 

Aufstellung auf dem Dach im Bereich Spülküche 

Schal l leistungspegel Lw A   = 87 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d, von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr 

 

c) Lüftungsanlage 

 
Aufstellung auf dem Dach im Bereich Spülküche 

Schal l leistung Zuluft ,  über Dach Lw A   = 52,7 dB(A).  

Schal l leistung Gehäuseabstrahlung Zuluf t  Lw A   = 60,0 dB(A).  

Schal l leistung Abluft ,  über Dach Lw A   = 51,8 dB(A).  

Schal l leistung Gehäuseabstrahlung Abluft  Lw A   = 54,2 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Bereich Lager /  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel Abluft  Verf lüssiger  Lw A   = 59 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d, über Dach 

 
Bereich Backshop 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Fassade Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
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Bereich Personalräume, WC 

Schal l leistungspegel Abluft  Personalraum, 

über Dach  Lw A   = 49 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 
Bereich Theke 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 76 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 

Bereich Metzgerei 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach  Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 
Bereich Spülküche 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach  Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 
Bereich Obst+Gemüse 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 61 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Bereich Personal,  Kunden WC 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 49 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 

Zuluft  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel,  über Dach Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Abluft  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel,  über Dach Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 

Zu- und Abluft  Spr inkleranlage Markt  

Schal l leistungspegel je Zu- und Abluft ,   

Dach, Bereich Anl ieferung Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  
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d) Papier- und PET-Presscontainer 

Des Weiteren kommen im Bereich der Anlieferungsrampe des Marktge-

bäudes zwei Presscontainer zur Aufstel lung, die jedoch nur im Tagzeit-

raum in Betr ieb ist.  Die Aufstel lung erfolgt im Bereich der Lkw-Anl iefe-

rung im Rampenbereich.  

 

Bei dem Presscontainer z.B. Fabr ikat Husmann, Typ SPB 20 SEN-E 

werden folgende schal ltechnische Daten zu berücksicht igen:  

 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand Container Lp ,A  = 64 dB(A). Aus dem 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand berechnet sich der Schall le istungspe-

gel im Betr ieb (eine Minuten Pressenbetr ieb je Stunde (16h im Tagzeit-

raum) entspricht einem Pressvorgang a´ 1,7m³ Abfal l)  zu  

 

Lw , A , 1 6h  = 74,2 dB(A).  

 

 

4.2.5 Einkaufswagen 

 

Als Einkaufwagen werden solche mit Metallkörben der Berechnung zugrunde 

gelegt. Wie unter 4.2.1 berechnet, wird der Lebensmittelmarkt ungünst igst  

von 62 Kunden je Stunde angefahren. Es wird angenommen, dass 90% der 

Kunden den Einkauf mit einem Einkaufswagen erledigen. Nach [7] berech-

nen sich die schalltechnischen Emissionen aufgerundet zu 

 
 Lw , 1 h  = 72 +10 * lg(62 * 0,9) =89,5 dB(A). 

 
Die Einkaufswagen werden im Bereich der Leergutannahme abgestel lt .   

 

 

4.2.6 Leerung Presscontainer 

 

Es wird zusätzl ich im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter Empfind-

l ichkeit  die Zu- und Abfahrt eines Lkw zu Leerung des Presscontainers be-

rücksicht igt.  

 

Es wird angenommen, dass ein Müllfahrzeug im Tagzeitraum anfährt.  Dazu  
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wird die An- und Abfahrt eines Lkw auf das Betr iebsgrundstück wie oben 

unter Nummer 4.2.2 in dieser Immissionsprognose beschrieben berücksich-

t igt.  Das Aufnehmen und Absetzen des Containers wird nach [13], Seite 109 

mit einem Schal l le istungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 86,7 dB(A)  

 
inklusive Impulszuschlag bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

 

4.2.7 Lage der Schallquellen 

 

In den folgenden Bi ldern wird die Lage der Schal lquel len innerhalb des 

Geländemodel ls dokumentiert .  

 

 
Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage Schal lquel len  Technik  
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Bi ld  3 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage Schal lquel len  Betr ieb  
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5. Immissionsprognose 

 

Für die Immissionsprognose wird die Software Cadna/A der Datakustik 

GmbH München eingesetzt.  Cadna/A ist ein anerkanntes Computerpro-

gramm zur Berechnung und Beurtei lung von Lärmimmissionen im Freien. 

Danach wird die Schal lausbreitung mit der Entfernung unter Berücksicht i-

gung von Reflexionen und Abschirmungen gemäß den Vorgaben der TALärm 

und dem detai l l ierten Verfahren berechnet. In dem digital is ierten Lageplan 

in Anlage 2  sind die Geräuschquel len wie unter Nummer 4 dieser Immissi-

onsprognose beschrieben und die maßgebl ichen Immissionsorte an den be-

stehenden Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft 

dargestel lt .  Die Berechnungsparameter für die Immissionsprognose nach 

TALärm können der Anlage 3  entnommen werden.  

 

 

5.1 Prognoseergebnisse 

 

Die dreidimensionale Schal lausbreitung der prognost izierten gewerbl ichen 

Geräusche (Zusatzbelastung) des EDEKA-Marktes, berechnet und darge-

stel lt  mit  dem Rechenprogramm Cadna/A, zeigen die Rasterlärmkarten in 

Anlage  4.1  für den Tagzeitraum und Anlage 4.2  für den Nachtzeitraum. Die 

Raster lärmkarte wird in Anlehnung an die Lärmminderungsplanung in 4 Me-

ter über Geländehöhe f lächig dargestel lt .  Aus dem Rechenprogramm werden 

auch die Beurtei lungspegel in Tabellenform ausgelesen. Sie werden in der 

nachfolgenden Tabelle 6  für die Geräusche des EDEKA-Marktes aufgelistet 

(Schließung um 22.00 Uhr, mit Kundenverkehr nach 22.00 Uhr) und mit den 

geltenden, ggf. reduzierten Immissionsr ichtwerten der TALärm vergl ichen. 
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Tabelle 6 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung um 22.00 Uhr, mit Kundenver-

kehr nach 22.00 Uhr  und Vergleich mit den geltenden, ggf.  

reduzierten Immissionsrichtwerten der TALärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 48,9 36,9 60 45 MI Gewerbe -11,1 -8,1
Stockacher 30 EG !04!IO02 44,1 33,6 60 45 MI Gewerbe -15,9 -11,4
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 46,9 37,2 60 45 MI Gewerbe -13,1 -7,8
Brunnen 7 EG !04!IO04 42,6 26,9 52 37 WA Gewerbe -9,4 -10,1
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 42,8 27,4 52 37 WA Gewerbe -9,2 -9,6
Brunnen 5 EG !04!IO06 42,4 27,6 52 37 WA Gewerbe -9,6 -9,4
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 42,3 27,2 52 37 WA Gewerbe -9,7 -9,8
Stockacher 22 EG !04!IO08 52,6 42,2 60 45 MI Gewerbe -7,4 -2,8
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 50,5 37,1 60 45 MI Gewerbe -9,5 -7,9
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 48,1 36,6 60 45 MI Gewerbe -11,9 -8,4
Stockacher 20 !04!IO11 47,5 37,3 60 45 MI Gewerbe -12,5 -7,7
Brunnen 1 EG !04!IO12 39,0 25,7 52 37 WA Gewerbe -13,0 -11,3
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 39,5 26,4 52 37 WA Gewerbe -12,5 -10,6
Neubau C EG !04!IO13 47,3 37,1 60 45 MI Gewerbe -12,7 -7,9
Neubau C 1.OG !04!IO14 50,5 39,7 60 45 MI Gewerbe -9,5 -5,3
Neubau C 2.OG !04!IO15 49,0 39,4 60 45 MI Gewerbe -11,0 -5,6
Neubau C 3.OG !04!IO16 49,8 40,1 60 45 MI Gewerbe -10,2 -4,9
Neubau B EG !04!IO17 46,7 35,7 60 45 MI Gewerbe -13,3 -9,3
Neubau B 1.OG !04!IO18 48,6 38,9 60 45 MI Gewerbe -11,4 -6,1
Neubau B 2.OG !04!IO19 47,8 38,1 60 45 MI Gewerbe -12,2 -6,9
Neubau A EG !04!IO21 46,6 36,5 60 45 MI Gewerbe -13,4 -8,5
Neubau A 1.OG !04!IO22 52,6 40,2 60 45 MI Gewerbe -7,4 -4,8
Neubau A  2.OG !04!IO23 51,7 40,8 60 45 MI Gewerbe -8,3 -4,2
Neubau A 3.OG !04!IO24 50,7 41,0 60 45 MI Gewerbe -9,3 -4,0
Blesch 19 EG !04!IO25 48,2 35,6 55 40 WA Gewerbe -6,8 -4,4
Blesch 19 1.OG !04!IO26 47,6 34,9 55 40 WA Gewerbe -7,4 -5,1
Blesch 19 2.OG !04!IO27 47,2 34,6 55 40 WA Gewerbe -7,8 -5,4
Troll 44 EG !04!IO28 45,4 32,1 55 37 WA Gewerbe -9,6 -4,9
Troll 44 1.OG !04!IO29 44,4 31,1 55 37 WA Gewerbe -10,6 -5,9
Bücheler 18 EG !04!IO30 47,9 36,0 52 37 WA Gewerbe -4,1 -1,0
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 47,7 36,1 52 37 WA Gewerbe -4,3 -0,9
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 47,7 36,0 52 37 WA Gewerbe -4,3 -1,0

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart
Bezeichnung

Differenz

 
 

Die Beurtei lungspegel der Tabelle 6 wurden mit der Berücksicht igung einer 

zusätzlichen akt iven Schal lschutzmaßnahme prognost iz iert .  Hierzu wurde 

im blau markierten Bereich der Grundstücksgrenze eine 2 Meter hohe 

Schal lschutzwand berücksicht igt.  

 

Im rot markierten Bereich wurde ein 4 Meter hohe Schal lschutzwand berück-

sicht igt,  die zusätzl ich in 4 Meter Höhe noch eine 2 Meter breite hor izontale 

Auskragung über die Pkw-Stellplätze hat.  Siehe zu dieser Beschreibung das 

folgende Bi ld.   



 Seite 29 v. 54 
IMMISSIONSPROGNOSE   17.0912 A 

 03.04.2022 
  
 
 

 

 

 

 

 

B i ld  4 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Schal lschutzwände 

 

 

Die pegelbest immenden Tei lschal lquellen an den maßgebl ichen Immission-

sorten werden im Folgenden in Tabellenform (Bildschirmprint) dargestel lt .  
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Tabelle 7 :  Karl-Bücheler-Straße 18, 2. OG, Tagzeit raum 
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Tabelle 8 :  Karl-Bücheler-Straße 18, 1. OG, Nachtzeitraum: 

 

 

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

an den gewählten Immissionsorten ist in den folgenden Tabellen dargestellt .  

  



 Seite 32 v. 54 
IMMISSIONSPROGNOSE   17.0912 A 

 03.04.2022 
  
 
 

Tabelle 9 :  Darstellung der Standartabweichung  der prognostizierten 

Beurtei lungspegel der gewerbl ichen Zusatzbelastung durch 

den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes nach Tabel le 6 ,  

Schließung des Marktes um 22.00 Uhr ,  an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft  

 
ID

Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 1,2 1,3
Stockacher 30 EG !04!IO02 1,3 1,4
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 1,2 1,3
Brunnen 7 EG !04!IO04 1,9 1,9
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 1,8 1,9
Brunnen 5 EG !04!IO06 1,8 1,9
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 1,9 2,1
Stockacher 22 EG !04!IO08 1,0 1,2
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 1,3 0,8
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 0,7 0,7
Stockacher 20 !04!IO11 1,0 1,2
Brunnen 1 EG !04!IO12 0,9 1,2
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 1,0 1,3
Neubau C EG !04!IO13 1,0 1,2
Neubau C 1.OG !04!IO14 1,1 1,0
Neubau C 2.OG !04!IO15 0,7 0,7
Neubau C 3.OG !04!IO16 0,5 0,5
Neubau B EG !04!IO17 1,1 1,3
Neubau B 1.OG !04!IO18 1,0 1,3
Neubau B 2.OG !04!IO19 0,8 1,0
Neubau A EG !04!IO21 0,8 0,9
Neubau A 1.OG !04!IO22 0,8 0,9
Neubau A  2.OG !04!IO23 0,7 0,8
Neubau A 3.OG !04!IO24 0,5 0,6
Blesch 19 EG !04!IO25 1,7 2,0
Blesch 19 1.OG !04!IO26 1,7 2,0
Blesch 19 2.OG !04!IO27 1,7 1,9
Troll 44 EG !04!IO28 1,7 2,1
Troll 44 1.OG !04!IO29 1,7 2,1
Bücheler 18 EG !04!IO30 1,5 1,7
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 1,5 1,8
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 1,4 1,8

Bezeichnung
Standardabweichung

 

 

Aus dem Rechenprogramm werden auch die Beurtei lungspegel für den Last-

fall  Lkw-Anlieferung mit Kühlaggregat in der ungünstigen Nachtstunde 

vor 06.00 Uhr in Tabel lenform ausgelesen. Sie werden in der nachfolgenden 

Tabelle 10  für die Geräusche des EDEKA-Marktes aufgel istet und mit den 

geltenden, ggf. reduzierten Immissionsr ichtwerten der TALärm vergl ichen. 
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Tabelle 10 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Lkw-Anlieferung mit Kühlaggregat vor 

06.00 Uhr  und Vergleich mit den geltenden, ggf. reduzierten 

Immissionsrichtwerten der TALärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 48,9 42,6 60 45 MI Gewerbe -11,1 -2,4
Stockacher 30 EG !04!IO02 44,2 39,5 60 45 MI Gewerbe -15,8 -5,5
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 46,9 41,7 60 45 MI Gewerbe -13,1 -3,3
Brunnen 7 EG !04!IO04 42,6 36,2 52 37 WA Gewerbe -9,4 -0,8
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 42,9 36,5 52 37 WA Gewerbe -9,1 -0,5
Brunnen 5 EG !04!IO06 42,5 35,7 52 37 WA Gewerbe -9,5 -1,3
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 42,3 34,6 52 37 WA Gewerbe -9,7 -2,4
Stockacher 22 EG !04!IO08 52,6 49,1 60 45 MI Gewerbe -7,4 4,1
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 50,5 46,7 60 45 MI Gewerbe -9,5 1,7
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 48,1 46,4 60 45 MI Gewerbe -11,9 1,4
Stockacher 20 !04!IO11 47,5 44,9 60 45 MI Gewerbe -12,5 -0,1
Brunnen 1 EG !04!IO12 39,2 35,5 52 37 WA Gewerbe -12,8 -1,5
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 39,6 35,5 52 37 WA Gewerbe -12,4 -1,5
Neubau C EG !04!IO13 47,6 44,4 60 45 MI Gewerbe -12,4 -0,6
Neubau C 1.OG !04!IO14 50,6 45,2 60 45 MI Gewerbe -9,4 0,2
Neubau C 2.OG !04!IO15 49,3 45,3 60 45 MI Gewerbe -10,7 0,3
Neubau C 3.OG !04!IO16 50,0 46,8 60 45 MI Gewerbe -10,0 1,8
Neubau B EG !04!IO17 46,8 43,4 60 45 MI Gewerbe -13,2 -1,6
Neubau B 1.OG !04!IO18 48,6 44,3 60 45 MI Gewerbe -11,4 -0,7
Neubau B 2.OG !04!IO19 47,9 46,0 60 45 MI Gewerbe -12,1 1,0
Neubau A EG !04!IO21 47,1 42,1 60 45 MI Gewerbe -12,9 -2,9
Neubau A 1.OG !04!IO22 52,6 51,9 60 45 MI Gewerbe -7,4 6,9
Neubau A  2.OG !04!IO23 51,7 49,9 60 45 MI Gewerbe -8,3 4,9
Neubau A 3.OG !04!IO24 50,8 47,3 60 45 MI Gewerbe -9,2 2,3
Blesch 19 EG !04!IO25 48,2 44,1 60 45 WA Gewerbe -11,8 -0,9
Blesch 19 1.OG !04!IO26 47,6 43,7 55 40 WA Gewerbe -7,4 3,7
Blesch 19 2.OG !04!IO27 47,2 43,2 55 40 WA Gewerbe -7,8 3,2
Troll 44 EG !04!IO28 45,4 42,1 55 40 WA Gewerbe -9,6 2,1
Troll 44 1.OG !04!IO29 44,4 41,5 55 37 WA Gewerbe -10,6 4,5
Bücheler 18 EG !04!IO30 47,9 41,5 55 37 WA Gewerbe -7,1 4,5
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 47,7 41,4 52 37 WA Gewerbe -4,3 4,4
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 47,7 41,7 52 37 WA Gewerbe -4,3 4,7

Richtwert Nutzungsart Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr

 
 

Die Beurtei lungspegel der Tabelle 10 wurden mit der Berücksicht igung einer 

zusätzlichen akt iven Schal lschutzmaßnahme prognost iz iert .  Hierzu wurde 

im blau markierten Bereich der Grundstücksgrenze eine 2 Meter hohe 

Schal lschutzwand berücksicht igt.  

 

Im rot markierten Bereich wurde ein 4 Meter hohe Schal lschutzwand berück-

sicht igt,  die zusätzl ich in 4 Meter Höhe noch eine 2 Meter breite hor izontale 

Auskragung über die Pkw-Stellplätze hat.  Siehe zu dieser Beschreibung das 

folgende Bi ld.   
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B i ld  5 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Schal lschutzwände 

 

Die Rasterlärmkarte für den Nachtzeitraum ist als Anlage 4.3  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die pegelbestimmenden Tei lschal lquellen an den 

maßgebl ichen Immissionsorten werden im Folgenden in Tabel lenform (Bild-

schirmpr int) dargestel lt .  
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Tabelle 11 :  Karl-Bücheler-Straße 18, 2. OG, Tagzeit raum 
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Tabelle 12 :  Neubau A, 1. OG, Nachtzeitraum: 

 

 

 

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

an den gewählten Immissionsorten ist in den folgenden Tabellen dargestellt .  
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Tabelle 13 :  Darstellung der Standartabweichung  der prognostizierten 

Beurtei lungspegel der gewerbl ichen Zusatzbelastung durch 

den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes nach Tabelle 10,  

Lkw-Anlieferung vor 06.00 Uhr ,  an den gewählten Immissi-

onsorten in der Nachbarschaft  

 
ID

Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 1,2 0,7
Stockacher 30 EG !04!IO02 1,3 0,8
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 1,2 0,7
Brunnen 7 EG !04!IO04 1,9 1,2
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 1,8 1,1
Brunnen 5 EG !04!IO06 1,8 1,1
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 1,9 1,1
Stockacher 22 EG !04!IO08 1,0 0,6
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 1,3 0,5
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 0,7 0,5
Stockacher 20 !04!IO11 1,0 0,8
Brunnen 1 EG !04!IO12 0,9 1,1
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 1,0 1,1
Neubau C EG !04!IO13 0,9 0,7
Neubau C 1.OG !04!IO14 1,1 0,6
Neubau C 2.OG !04!IO15 0,7 0,5
Neubau C 3.OG !04!IO16 0,5 0,6
Neubau B EG !04!IO17 1,1 0,9
Neubau B 1.OG !04!IO18 1,0 0,6
Neubau B 2.OG !04!IO19 0,8 0,9
Neubau A EG !04!IO21 0,8 0,5
Neubau A 1.OG !04!IO22 0,8 1,1
Neubau A  2.OG !04!IO23 0,7 1,0
Neubau A 3.OG !04!IO24 0,5 0,6
Blesch 19 EG !04!IO25 1,7 1,6
Blesch 19 1.OG !04!IO26 1,7 1,7
Blesch 19 2.OG !04!IO27 1,7 1,6
Troll 44 EG !04!IO28 1,7 2,1
Troll 44 1.OG !04!IO29 1,7 2,2
Bücheler 18 EG !04!IO30 1,5 0,9
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 1,5 0,9
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 1,4 0,9

Bezeichnung
Standardabweichung

 

 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Lkw-Bremse im Tagzeitraum bei 

der Bel ieferung beträgt an dem maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Stockacher Straße 22, EG,  Lm a x  ≤ 70 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  N a c h t  = 60 dB(A) 
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-  Neubau C, 2. OG,  Lm a x  ≤ 68 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  N a c h t  = 60 dB(A) 
 

Der Spitzenpegel durch das Schl issen des Kofferraumes des Pkw beträgt an 

dem maßgebl ichen Immissionsort  

 
-  Neubau C, 2. OG,  Lm a x  ≤ 65 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  N a c h t  = 60 dB(A) 
 

 

Die Koordinaten der gewählten Immissionsorte sind in der Tabelle 14 dar-

gestellt .  

 

Tabelle 14: Darstellung der Koordinaten der gewählten Immissionsorte in 

der Nachbarschaft  

 

X Y Z
[m] [m] [m]

Stockacher 28 2,5 r 32498183,8 5288679,2 12,5
Stockacher 30 EG 2,5 r 32498187,6 5288695,4 12,5
Stockacher 30 1.OG 5,3 r 32498187,6 5288695,4 15,3
Brunnen 7 EG 2,5 r 32498120,8 5288704,7 12,5
Brunnen 7 1.OG 5,3 r 32498120,8 5288704,7 15,3
Brunnen 5 EG 2,5 r 32498113,8 5288685,1 12,5
Brunnen 5 1.OG 5,3 r 32498113,8 5288685,1 15,3
Stockacher 22 EG 2,5 r 32498154,8 5288574,5 12,5
Stockacher 22 1.OG 5,3 r 32498154,8 5288574,5 15,3
Stockacher 22 2.OG 8,1 r 32498154,8 5288574,5 18,1
Stockacher 20 2,5 r 32498129,9 5288583,9 12,5
Brunnen 1 EG 2,5 r 32498088,0 5288610,2 12,5
Brunnen 1 1.OG 5,3 r 32498088,0 5288610,2 15,3
Neubau C EG 2,5 r 32498159,0 5288613,9 12,5
Neubau C 1.OG 5,3 r 32498159,0 5288613,9 15,3
Neubau C 2.OG 8,1 r 32498159,0 5288613,9 18,1
Neubau C 3.OG 10,9 r 32498159,0 5288613,9 20,9
Neubau B EG 2,5 r 32498157,8 5288635,8 12,5
Neubau B 1.OG 5,3 r 32498157,8 5288635,8 15,3
Neubau B 2.OG 8,1 r 32498157,8 5288635,8 18,1
Neubau A EG 2,5 r 32498175,9 5288648,1 12,5
Neubau A 1.OG 5,3 r 32498175,9 5288648,1 15,3
Neubau A  2.OG 8,1 r 32498175,9 5288648,1 18,1
Neubau A 3.OG 10,9 r 32498175,9 5288648,1 20,9
Blesch 19 EG 2,5 r 32498192,4 5288503,0 12,5
Blesch 19 1.OG 5,3 r 32498192,4 5288503,0 15,3
Blesch 19 2.OG 8,1 r 32498192,4 5288503,0 18,1
Troll 44 EG 2,5 r 32498350,1 5288534,0 12,5
Troll 44 1.OG 5,3 r 32498350,1 5288534,0 15,3
Bücheler 18 EG 2,5 r 32498302,0 5288669,7 15,6
Bücheler 18 1.OG 5,3 r 32498302,0 5288669,7 18,4
Bücheler 18 2.OG 8,1 r 32498302,0 5288669,7 21,2

Koordinaten
Bezeichnung

Höhe [m], r = relativ über 
Gelände, a = absolut auf 

NN, g = über Dach
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5.2 Bauliche und technische Betriebsvorrausetzungen 

 
zu Nummer 4.2.1: 
 
Die Fahrf lächen des Pkw-Parkplatzes müssen asphalt iert  oder gleichwert ig 

belegt sein. Alternativ müssen bei ebenem Pflasterbelag lärmarme Einkaufs-

wagen z. B. der Firma Wanzl oder ein vergleichbares Produkt verwendet 

werden. 

 

Die Verwendung von Asphaltbelag, glat ter Betonoberf läche oder ebenen 

Pflasterbelag in Verbindung mit lärmarmen Einkaufswagen ist aus schal l-

technischer Sicht nach Aussage der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen 

Landesamtes für Umweltschutz gleichwert ig. Mit beiden Maßnahmen wird 

das Klappern der Einkaufswagen wirksam reduziert.  

 

zu Nummer 4.2.2: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sol len auch bei geänderten Anl iefer-

ungszeiten bzw. Fahrzeugen nicht überschrit ten werden. Es ist die schal l-

technische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose 

angenommenen Betr iebszustand ggf. nachzuweisen.  

 

Die Andockstat ion und der Rampenbereich sind bis zur Leergutabgabe ein-

gehaust. Die Fassade und das Dach sind aus einem Material herzustel len, 

dass ein Schal ldämm-Maß von R`w  ≥ 25 dB hat, was in der Regel mit übl i-

chen Baustoffen leicht zu erreichen ist.  Diese zusätzl iche Abschirmung der 

Ladegeräusche wird bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Das Rol ltor 

wurde bei den Be- und Ent ladevorgängen als geöffnet berücksicht igt.  

 

zu Nummer 4.2.3: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sol len auch bei geänderten Anl iefer-

ungszeiten bzw. Ladegut oder Lademenge nicht überschrit ten werden. Es 

ist die schal ltechnische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in diesem Bericht 

angenommenen Betr iebszustand ggf. nachzuweisen.  
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zu Nummer 4.2.4: 
 
Die Summe der schal ltechnischen Immissionen der maschinentechnischen 

Einr ichtungen sol l am maßgeblichen Immissionsort nicht überschrit ten wer-

den. Werden die Schal l leistungspegel einzelner maschinentechnischer Ein-

r ichtungen erhöht oder die Standorte geändert,  so ist die schal ltechnische 

Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose angenomme-

nen Betr iebszustand bzw. die Nichtüberschreitung des geltenden, reduzier-

ten Immissionsr ichtwertes ggf. nachzuweisen.  

 

Die Aufstel lung der Lüftungsanlage, Wärmetauscher und Wärmepumpe wird 

angenommen auf einer Decke mit Oberkante 9,6 Meter in Bezug auf die 

Festlegung des baul ichen Niveaus. Die Anordnung der technischen Anlagen 

wie in Bi ld 2 ist aufgrund der Abschirmung der Fassade beizubehalten.  

 

Die Wärmepumpe ist pegelbestimmend, die Wahl einer leiseren Wärme-

pumpe oder das Abstel len der Wärmepumpe im Nachtzeitraum wirkt s ich 

direkt auf die Beurtei lungspegel in der Nachbarschaft aus, insbesondere im 

Nachtzeitraum. 

 

zu Nummer 4.2.5: 
 

Die Einkaufswagen werden im Bereich der Leergutabgabe abgestellt .   

 

Aktive Schallschutzmaßnahme: 
 

Die unter Nummer 4.2 dieser Immissionsprognose beschr iebene Lärm-

schutzwand im Osten des Marktgebäudes wurde bei der Immissionsprog-

nose berücksicht igt.  Nach DIN 9613-2 muss diese Lärmschutzwand dichtge-

fügt sein und aus einem material mit einer Masse von mindestens 10 kg/m² 

oder alternat iv einem material mit einem Schalldämm-Maß von Rw  ≥ 25 dB 

err ichtet werden. 
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6 Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Neubaus des 

Edeka-Lebensmittelmarktes ein. Hierzu zählen insbesondere die Geräusche 

der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Lkw und des zuzurechnen-

den Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der maschinentech-

nischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Eine Vorbelastung im Sinne der TALärm anderer gewerbl icher Betr iebe, die 

die geltenden Immissionsrichtwerte an den gewählten Immissionsorten um 

weniger als 6 dB unterschreiten kann im Tag- und Nachtzeitraum nicht aus-

geschlossen werden, siehe hierzu die Er läuterungen unter Nummer 3.4 die-

ser Immissionsprognose. Im Rahmen der immissionsschutzrechtl ichen Be-

urtei lung wurde die mögl iche vorhandene Vorbelastung berücksicht igt,  siehe 

Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose. Der geplante Edeka-Markt kann 

daher die geltenden Immissionsrichtwerte der TALärm nicht an allen Immis-

sionsorten voll ausschöpfen, siehe Tabel le 1 zu dieser Immissionsprognose 

auf Seite 10.  

 

Lastfall  1: Schließung Markt um 22.00 Uhr.  

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem geplanten 

EDEKA-Markt unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an den 

gewählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürf-

t igen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte, im 

Tag- und Nachtzeitraum, siehe Tabel le 6 zu dieser Immissionsprognose auf  

Seite 28. In dieser Tabel le ist die Schl ießung des Marktes um spätestens 

22.00 Uhr sowie die Abfahrt von bis zu 20 Pkw in der ungünst igsten Stunde 

im Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr berücksicht igt,  damit ver lassen die letzten 

Kunden und Mitarbeiter den Parkplatz bis 23.00 Uhr.  

 

Am maßgebl ichen Immissionsort im Tagzeitraum ,  Kurt-Bücheler-Straße 

18, 2. OG  wird der geltende Immissionsrichtwert der TALärm um mindestens 

4,1 dB unterschr it ten. An diesem Immissionsort sind die Betr iebsgeräusche 

der maschinentechnischen Anlagen, die Ladegeräusche der Lkw und die 

Parkiergeräusche der Pkw inklusive Nutzung der Einkaufswagen maßgeb-

lich. Die Berechnungsannahmen l iegen per Definit ion des Heftes 192 und  
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der Parkplatzlärmstudie rechnerisch auf der sicheren Seite. Somit ist  in der 

Real ität eine größere Unterschreitung des geltenden Immissionsrichtwertes 

im Tagzeitraum zu erwarten.  

 

An der geplanten Wohnbebauung im Westen des Marktes wird im Tagzeit-

raum auch der für ein Allgemeines Wohngebiet geltenden Immissionsr icht-

wert von TRW = 55 dB(A) noch um mindestens 2,4 dB am Haus A, 1. OG 

unterschr it ten.  

 

Im Nachtzeitraum  Schl ießung des Marktes um 22.00 Uhr mit Abfahrt von 

bis zu 20 Pkw in der ungünstigen Stunde im Nachtzeitraum wird am maß-

geblichen Immissionsort an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürft i-

gen Räumen in der Nachbarschaft,  Kurt-Bücheler-Straße 18, 2. OG der 

geltende, reduzierte Immissionsrichtwert der TALärm um mindestens 0,9 dB 

unterschr it ten, s iehe Tabel le 6 dieser Immissionsprognose auf Seite 28.  An 

diesem Immissionsort sind die Betr iebsgeräusche der maschinentechni-

schen Anlagen maßgebl ich. Mit den Prognoseergebnissen der Tabel le 6 ist 

nachgewiesen, dass die Vorgaben der TALärm an al len gewählten Immissi-

onsorten erfül lt  werden.  

 

An der geplanten Wohnbebauung im Westen des Marktes wird im Nachtzeit-

raum der für ein Al lgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsrichtwert von 

TRW = 40 dB(A) um bis zu 1 dB am Haus A, 3. OG überschr it ten. Mit Verweis 

auf Nummer 3.2.1 der TALärm kann die Gesamtbelastung den geltenden 

Immissionsrichtwert dauerhaft um bis zu 1 dB überschreiten. Damit wird mit  

Beachtung der Nummer 3.2.1 der TALärm auch die Forderung für ein Allge-

meines Wohngebiet im Nachtzeitraum erfül lt .  

 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TALärm wird an dem maßgebl ichen Immissi-

onsort ebenfal ls im Tagzeitraum erfül lt .  Im Nachtzeitraum geht von dem 

Bauvorhabe beim al leinigen Betr ieb der maschinentechnischen Anlagen kein 

Spitzenpegel aus. Das Schlagen der Pkw-Türen oder Kofferraumes kann im 

Nachtzeitraum zu einer Überschreitung des Spitzenpegelkr iter iums von bis 

zu 5 dB führen.  
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Die Standardabweichung/Prognosesicherheit  des Prognoseergebnisses ist 

der Tabel le 9 in dieser Immissionsprognose zu entnehmen. 

 

Lastfall  2: Anlieferung Lkw mit Kühlaggregat vor 06.00 Uhr. 

Im Tagzeitraum  ist  das Ergebnis identisch zum Lastfall 1. 

 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem geplanten 

EDEKA-Markt überschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an den 

gewählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürf-

t igen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte, im 

Nachtzeitraum, siehe Tabel le 10 zu dieser Immissionsprognose auf Seite 

32. In dieser Tabel le wird die Anlieferung des Marktes mit einem Lkw und 

Kühlaggregat vor 06.00 Uhr berücksicht igt.   

 

Am maßgebl ichen Immissionsort Neubau A, 1. OG im Nachtzeitraum  wird 

der geltende Immissionsrichtwert der TALärm für ein Mischgebiet um bis zu 

6,9 dB im Nachtzeit raum überschr it ten. Der geltende Immissionsrichtwert  

der TALärm für ein Al lgemeines Wohngebiet wird um bis zu 11,9 dB im 

Nachtzeitraum überschrit ten.  

 

Im Nachtzeitraum ist  die Anl ieferung des Marktes mit einem Lkw und Kühl-

aggregat vor 06.00 Uhr daher im Sinne der TALärm unzulässig.  

 

Die Standardabweichung/Prognosesicherheit  des Prognoseergebnisses ist 

der Tabel le 13 in dieser Immissionsprognose zu entnehmen. 

 

Im Hinblick auf den durch den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes her-

vorgerufenen Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der 

TALärm folgende Betrachtung erforderl ich:  

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffent l ichen Verkehrsf lächen, 

in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betr iebsgrundstück, sollen 

in den Gebieten e bis g nach Punkt 6.1 der TALärm durch Maßnahmen or-

ganisator ischer Art soweit wie mögl ich vermindert werden, soweit 

 
-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen  
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-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 

 

Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TALärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs soweit wie 

mögl ich vermindert werden. 

 

An diesem Standort wird durch den Neubau des Marktes das Verkehrsauf-

kommen auf der L220 und der K6170 mit Sicherheit  nicht verdoppelt .  Daher 

kann auf Vorschläge für organisator ische Maßnahmen zur Reduzierung der 

zusätzlichen Verkehrsgeräusche im Bereich des öffent l ichen Straßenrau-

mes, die auf die gewerbl iche Nutzung des geplanten Bauvorhabens zurück-

zuführen sind, verzichtet werden. 

 

 

6.1 Ergänzende Untersuchungen 

 

Es sol l weiterhin geprüft  werden, unter welchen Betr iebsbedingungen die 

Höhe der Schallschutzwand nach Westen reduziert werden kann. 

 

6.1.1 Keine Nachtanlieferung, Schließung des Marktes um 22.00 Uhr 

 

Es wird die Nachtanl ieferung mit einem Lkw in der ungünstigsten Stunde in 

der Nachtzeit  zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ausgeschlossen. Der Markt 

schl ießt weiterhin um 22.00 Uhr, was die Abfahrt von Kunden - Pkw in der 

ungünstigen Nachtstunde zu Folge hat. Die Wandhöhe gegenüber der ur-

sprüngl ichen Planung wird wie folgt beschrieben tei lweise reduziert werden. 

Ziel dabei ist  es weiterhin an der geplanten Bebauung Haus A, B und C den 

geltenden Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet und an dem 

Gebäude Stockacher Straße 28 den geltenden Immissionsr ichtwert für ein 

Mischgebiet nicht unzulässig zu überschreiten.  

 

Die Beurtei lungspegel der folgenden Tabel le 15 wurden mit der Berücksich-

t igung einer zusätzlichen akt iven Schallschutzmaßnahme prognost iz iert .  



 Seite 45 v. 54 
IMMISSIONSPROGNOSE   17.0912 A 

 03.04.2022 
  
 
 

Hierzu wurde im blau markierten Bereich der Grundstücksgrenze eine 2 Me-

ter hohe Schal lschutzwand berücksicht igt .  

 

Im rot markierten Bereich wurde ein 4 Meter hohe Schal lschutzwand berück-

sicht igt,  auf die zusätzlich in 4 Meter Höhe 2 Meter breite horizontale Aus-

kragung über die Pkw-Stellplätze wird verzichtet.  Siehe zu dieser Beschrei-

bung das folgende Bild.  

 

 

 

B i ld  6 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Schal lschutzwände 

 

Die Raster lärmkarte des Lastfalls 3 für den Tagzeitraum ist als Anlage 4.4  

dieser Immissionsprognose beigefügt. Die Raster lärmkarte für den Nacht-

zeitraum ist als Anlage 4.5  d ieser Immissionsprognose beigefügt.  
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Tabelle 15 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung 22.00 Uhr,  Pkw-Abfahrten un-

günstige Nachtstunde  und Vergleich mit den geltenden, ggf. 

reduzierten Immissionsrichtwerten der TALärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 49,0 37,1 60 45 MI Gewerbe -11,0 -7,9
Stockacher 30 EG !04!IO02 44,2 33,6 60 45 MI Gewerbe -15,8 -11,4
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 47,0 37,3 60 45 MI Gewerbe -13,0 -7,7
Brunnen 7 EG !04!IO04 42,7 27,1 52 37 WA Gewerbe -9,3 -9,9
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 42,9 27,6 52 37 WA Gewerbe -9,1 -9,4
Brunnen 5 EG !04!IO06 42,6 27,8 52 37 WA Gewerbe -9,4 -9,2
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 42,6 27,9 52 37 WA Gewerbe -9,4 -9,1
Stockacher 22 EG !04!IO08 52,6 42,2 60 45 MI Gewerbe -7,4 -2,8
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 50,5 37,2 60 45 MI Gewerbe -9,5 -7,8
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 48,1 36,7 60 45 MI Gewerbe -11,9 -8,3
Stockacher 20 !04!IO11 48,9 38,7 60 45 MI Gewerbe -11,1 -6,3
Brunnen 1 EG !04!IO12 39,4 26,2 52 37 WA Gewerbe -12,6 -10,8
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 39,8 26,7 52 37 WA Gewerbe -12,2 -10,3
Neubau C EG !04!IO13 48,4 38,1 60 45 MI Gewerbe -11,6 -6,9
Neubau C 1.OG !04!IO14 52,8 42,3 60 45 MI Gewerbe -7,2 -2,7
Neubau C 2.OG !04!IO15 51,8 42,6 60 45 MI Gewerbe -8,2 -2,4
Neubau C 3.OG !04!IO16 51,1 41,9 60 45 MI Gewerbe -8,9 -3,1
Neubau B EG !04!IO17 47,7 36,7 60 45 MI Gewerbe -12,3 -8,3
Neubau B 1.OG !04!IO18 50,8 40,2 60 45 MI Gewerbe -9,2 -4,8
Neubau B 2.OG !04!IO19 49,3 40,0 60 45 MI Gewerbe -10,7 -5,0
Neubau A EG !04!IO21 47,8 37,7 60 45 MI Gewerbe -12,2 -7,3
Neubau A 1.OG !04!IO22 53,8 42,1 60 45 MI Gewerbe -6,2 -2,9
Neubau A  2.OG !04!IO23 53,7 43,8 60 45 MI Gewerbe -6,3 -1,2
Neubau A 3.OG !04!IO24 51,8 42,6 60 45 MI Gewerbe -8,2 -2,4
Blesch 19 EG !04!IO25 48,3 35,6 60 45 WA Gewerbe -11,7 -9,4
Blesch 19 1.OG !04!IO26 47,6 35,0 55 40 WA Gewerbe -7,4 -5,0
Blesch 19 2.OG !04!IO27 47,2 34,6 55 40 WA Gewerbe -7,8 -5,4
Troll 44 EG !04!IO28 45,6 32,4 55 40 WA Gewerbe -9,4 -7,6
Troll 44 1.OG !04!IO29 44,5 31,4 55 37 WA Gewerbe -10,5 -5,6
Bücheler 18 EG !04!IO30 47,9 36,0 55 37 WA Gewerbe -7,1 -1,0
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 47,7 36,1 52 37 WA Gewerbe -4,3 -0,9
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 47,7 36,0 52 37 WA Gewerbe -4,3 -1,0

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Differenz
Bezeichnung

 
 

Am maßgebl ichen Immissionsort im Tagzeitraum ,  Kurt-Bücheler-Straße 

18, EG  wird der geltende Immissionsr ichtwert der TALärm um mindestens 

4,1 dB unterschr it ten. An diesem Immissionsort sind die Betr iebsgeräusche 

der maschinentechnischen Anlagen, die Ladegeräusche der Lkw und die 

Parkiergeräusche der Pkw inklusive Nutzung der Einkaufswagen maßgeb-

lich. Die Berechnungsannahmen l iegen per Def init ion des Heftes 192 und 

der Parkplatzlärmstudie rechnerisch auf der sicheren Seite. Somit ist  in der 

Real ität eine größere Unterschreitung des geltenden Immissionsrichtwertes 

im Tagzeitraum zu erwarten.  
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An der geplanten Wohnbebauung im Westen des Marktes wird im Tagzeit-

raum der für ein Al lgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsrichtwert von 

TRW = 55 dB(A) noch um mindestens 1,2 dB am Haus A, 1. OG unterschrit-

ten. 

 

Im Nachtzeitraum  Schl ießung des Marktes um 22.00 Uhr mit Abfahrt von 

bis zu 20 Pkw in der ungünstigen Stunde im Nachtzeitraum wird am maß-

geblichen Immissionsort an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürft i-

gen Räumen in der Nachbarschaft,  Kurt-Bücheler-Straße 18, 1. OG der 

geltende, reduzierte Immissionsrichtwert der TALärm um mindestens 0,9 dB 

unterschr it ten, siehe Tabelle 15 dieser Immissionsprognose auf Seite 46.  

An diesem Immissionsort sind die Betr iebsgeräusche der maschinentechni-

schen Anlagen maßgebl ich.  

 

An der geplanten Wohnbebauung im Westen des Marktes wird im Nachtzeit-

raum der für ein Al lgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsrichtwert von 

TRW = 40 dB(A) um bis zu 3,8 dB am Haus A, 2. OG überschrit ten. Daraus 

wird gefolgert,  wenn am Haus A der geltende Immissionsr ichtwert für ein 

Al lgemeines Wohngebiet im Nachtzeitraum nicht überschrit ten werden soll,  

dann muss bei Kundenverkehr nach 22.00 Uhr die Schal lschutzwand im rot  

gekennzeichneten Bereich als 4 Meter hohe Konstrukt ion inklusive einer 2 

Meter breiten horizontalen Auskragung erfolgen. 

 

Wenn am Haus A der geltende Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet im 

Nachtzeitraum nicht überschr it ten werden sol l,  dann muss bei Kundenver-

kehr nach 22.00 Uhr die Schal lschutzwand im rot gekennzeichneten Bereich 

als 4 Meter hohe Konstrukt ion erfolgen. Auf die r 2 Meter breite hor izontale 

Auskragung kann dann verzichtet werden, siehe Tabel le 15 

 

 

6.1.2 Keine Nachtanlieferung, Schließung des Marktes um 21.30 Uhr 

 

Es wird die Nachtanl ieferung mit einem Lkw in der ungünstigsten Stunde in 

der Nachtzeit  zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ausgeschlossen. Der Markt 

schl ießt um 21.30 Uhr, sodass die Abfahrt von Kunden - Pkw in der ungüns-

t igen Nachtstunde ausgeschlossen werden kann. Die Wandhöhe gegenüber 

der ursprüngl ichen Planung wird wie folgt  beschr ieben teilweise reduziert  
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werden. Ziel dabei ist  es weiterhin an der geplanten Bebauung Haus A, B 

und C den geltenden Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet  

und an dem Gebäude Stockacher Straße 28 den geltenden Immissionsr icht-

wert für ein Mischgebiet nicht unzulässig zu überschreiten.  

 

Die Beurtei lungspegel der folgenden Tabel le 16 wurden mit der Berücksich-

t igung einer zusätzl ichen akt iven Schal lschutzmaßnahme prognost iz iert .  

Hierzu wurde im blau markierten Bereich der Grundstücksgrenze eine 2 Me-

ter hohe Schal lschutzwand berücksicht igt .  

 

Im rot markierten Bereich wurde ein 3 Meter hohe Schal lschutzwand berück-

sicht igt.  Siehe zu dieser Beschreibung das folgende Bild.  

 

 

 

B i ld  7 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Schal lschutzwände 

 

Die Raster lärmkarte des Lastfalls 4 für den Tagzeitraum ist als Anlage 4.6  

dieser Immissionsprognose beigefügt. Die Raster lärmkarte für den Nacht-

zeitraum ist als Anlage 4.7  d ieser Immissionsprognose beigefügt.  
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Tabelle 16 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung 21.30 Uhr,  Pkw-Abfahrten un-

günstige Nachtstunde  und Vergleich mit den geltenden, ggf. 

reduzierten Immissionsrichtwerten der TALärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 49,1 27,7 60 45 MI Gewerbe -10,9 -17,3
Stockacher 30 EG !04!IO02 44,3 25,0 60 45 MI Gewerbe -15,7 -20,0
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 47,1 30,5 60 45 MI Gewerbe -12,9 -14,5
Brunnen 7 EG !04!IO04 42,9 18,1 52 37 WA Gewerbe -9,1 -18,9
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 43,0 17,4 52 37 WA Gewerbe -9,0 -19,6
Brunnen 5 EG !04!IO06 42,9 20,8 52 37 WA Gewerbe -9,1 -16,2
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 42,9 14,7 52 37 WA Gewerbe -9,1 -22,3
Stockacher 22 EG !04!IO08 52,6 27,1 60 45 MI Gewerbe -7,4 -17,9
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 50,5 19,7 60 45 MI Gewerbe -9,5 -25,3
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 48,1 24,4 60 45 MI Gewerbe -11,9 -20,6
Stockacher 20 !04!IO11 49,2 28,4 60 45 MI Gewerbe -10,8 -16,6
Brunnen 1 EG !04!IO12 39,9 17,4 52 37 WA Gewerbe -12,1 -19,6
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 40,2 18,2 52 37 WA Gewerbe -11,8 -18,8
Neubau C EG !04!IO13 51,2 21,1 60 45 MI Gewerbe -8,8 -23,9
Neubau C 1.OG !04!IO14 54,4 32,9 60 45 MI Gewerbe -5,6 -12,1
Neubau C 2.OG !04!IO15 52,4 31,5 60 45 MI Gewerbe -7,6 -13,5
Neubau C 3.OG !04!IO16 51,3 18,1 60 45 MI Gewerbe -8,7 -26,9
Neubau B EG !04!IO17 50,0 31,4 60 45 MI Gewerbe -10,0 -13,6
Neubau B 1.OG !04!IO18 50,8 34,7 60 45 MI Gewerbe -9,2 -10,3
Neubau B 2.OG !04!IO19 50,9 31,6 60 45 MI Gewerbe -9,1 -13,4
Neubau A EG !04!IO21 51,4 31,5 60 45 MI Gewerbe -8,6 -13,5
Neubau A 1.OG !04!IO22 55,0 32,9 60 45 MI Gewerbe -5,0 -12,1
Neubau A  2.OG !04!IO23 54,1 28,0 60 45 MI Gewerbe -5,9 -17,0
Neubau A 3.OG !04!IO24 52,0 17,5 60 45 MI Gewerbe -8,0 -27,5
Blesch 19 EG !04!IO25 48,3 23,8 60 45 WA Gewerbe -11,7 -21,2
Blesch 19 1.OG !04!IO26 47,6 24,2 55 40 WA Gewerbe -7,4 -15,8
Blesch 19 2.OG !04!IO27 47,2 26,4 55 40 WA Gewerbe -7,8 -13,6
Troll 44 EG !04!IO28 45,5 24,8 55 40 WA Gewerbe -9,5 -15,2
Troll 44 1.OG !04!IO29 44,5 24,9 55 37 WA Gewerbe -10,5 -12,1
Bücheler 18 EG !04!IO30 47,9 33,8 55 37 WA Gewerbe -7,1 -3,2
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 47,7 34,1 52 37 WA Gewerbe -4,3 -2,9
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 47,7 34,1 52 37 WA Gewerbe -4,3 -2,9

Bezeichnung
Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Differenz

 
 

Am maßgebl ichen Immissionsort im Tagzeitraum ,  Kurt-Bücheler-Straße 

18, EG  wird der geltende Immissionsr ichtwert der TALärm um mindestens 

4,1 dB unterschr it ten. An diesem Immissionsort sind die Betr iebsgeräusche 

der maschinentechnischen Anlagen, die Ladegeräusche der Lkw und die 

Parkiergeräusche der Pkw inklusive Nutzung der Einkaufswagen maßgeb-

lich. Die Berechnungsannahmen l iegen per Def init ion des Heftes 192 und 

der Parkplatzlärmstudie rechnerisch auf der sicheren Seite. Somit ist  in der 

Real ität eine größere Unterschreitung des geltenden Immissionsrichtwertes 

im Tagzeitraum zu erwarten.  
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An der geplanten Wohnbebauung im Westen des Marktes wird im Tagzeit-

raum der für ein Al lgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsrichtwert von 

TRW = 55 dB(A) am Haus A, 1. OG gerade erreicht.  

 

Im Nachtzeitraum  Schl ießung des Marktes um 22.00 Uhr mit Abfahrt von 

bis zu 20 Pkw in der ungünstigen Stunde im Nachtzeitraum wird am maß-

geblichen Immissionsort an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürft i-

gen Räumen in der Nachbarschaft,  Kurt-Bücheler-Straße 18, 1. OG der 

geltende, reduzierte Immissionsrichtwert der TALärm um mindestens 2,9 dB 

unterschr it ten, siehe Tabelle 16 dieser Immissionsprognose auf Seite 49.  

An diesem Immissionsort sind die Betr iebsgeräusche der maschinentechni-

schen Anlagen maßgebl ich.  

 

An der geplanten Wohnbebauung im Westen des Marktes wird im Nachtzeit-

raum der für ein Al lgemeines Wohngebiet  geltenden Immissionsrichtwert von 

TRW = 40 dB(A) um mindestens 5,3 dB am Haus B, 1. OG unterschrit ten.  

 

 

Wenn an der geplanten Bebauung der geltenden Immissionsrichtwert für ein 

Mischgebiet s icher unterschr it ten werden sol l,  der geltende Immissionsr icht-

wert für ein Al lgemeines Wohngebiet auch leicht überschr it ten werden kann, 

dann kann die Schal lschutzwand im roten Bereich auch auf 2,5 Meter redu-

ziert werden, siehe die Ergebnisse der prognostiz ierten Beurteilungspegel 

in der folgenden Tabel le 17 im Lastfal l 5.  
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Tabelle 17 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des geplanten 

EDEKA-Marktes, Schließung 21.30 Uhr,  Pkw-Abfahrten un-

günstige Nachtstunde, Wandhöhe auf 2,5m reduziert  und 

Vergleich mit den geltenden, ggf. reduzierten Immissions-

r ichtwerten der TALärm 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Stockacher 28 !04!IO01 49,2 27,7 60 45 MI Gewerbe -10,8 -17,3
Stockacher 30 EG !04!IO02 44,4 25,0 60 45 MI Gewerbe -15,6 -20,0
Stockacher 30 1.OG !04!IO03 47,1 30,5 60 45 MI Gewerbe -12,9 -14,5
Brunnen 7 EG !04!IO04 43,0 18,1 52 37 WA Gewerbe -9,0 -18,9
Brunnen 7 1.OG !04!IO05 43,1 17,4 52 37 WA Gewerbe -8,9 -19,6
Brunnen 5 EG !04!IO06 43,1 20,8 52 37 WA Gewerbe -8,9 -16,2
Brunnen 5 1.OG !04!IO07 43,0 14,7 52 37 WA Gewerbe -9,0 -22,3
Stockacher 22 EG !04!IO08 52,6 27,1 60 45 MI Gewerbe -7,4 -17,9
Stockacher 22 1.OG !04!IO09 50,5 19,7 60 45 MI Gewerbe -9,5 -25,3
Stockacher 22 2.OG !04!IO10 48,1 24,4 60 45 MI Gewerbe -11,9 -20,6
Stockacher 20 !04!IO11 49,3 28,4 60 45 MI Gewerbe -10,7 -16,6
Brunnen 1 EG !04!IO12 40,2 17,4 52 37 WA Gewerbe -11,8 -19,6
Brunnen 1 1.OG !04!IO33 40,5 18,2 52 37 WA Gewerbe -11,5 -18,8
Neubau C EG !04!IO13 52,4 21,1 60 45 MI Gewerbe -7,6 -23,9
Neubau C 1.OG !04!IO14 55,2 32,9 60 45 MI Gewerbe -4,8 -12,1
Neubau C 2.OG !04!IO15 52,5 31,5 60 45 MI Gewerbe -7,5 -13,5
Neubau C 3.OG !04!IO16 51,3 18,1 60 45 MI Gewerbe -8,7 -26,9
Neubau B EG !04!IO17 50,9 31,4 60 45 MI Gewerbe -9,1 -13,6
Neubau B 1.OG !04!IO18 51,9 34,7 60 45 MI Gewerbe -8,1 -10,3
Neubau B 2.OG !04!IO19 51,6 31,6 60 45 MI Gewerbe -8,4 -13,4
Neubau A EG !04!IO21 52,8 31,5 60 45 MI Gewerbe -7,2 -13,5
Neubau A 1.OG !04!IO22 56,2 32,9 60 45 MI Gewerbe -3,8 -12,1
Neubau A  2.OG !04!IO23 54,2 28,0 60 45 MI Gewerbe -5,8 -17,0
Neubau A 3.OG !04!IO24 52,1 17,5 60 45 MI Gewerbe -7,9 -27,5
Blesch 19 EG !04!IO25 48,3 23,8 60 45 WA Gewerbe -11,7 -21,2
Blesch 19 1.OG !04!IO26 47,6 24,2 55 40 WA Gewerbe -7,4 -15,8
Blesch 19 2.OG !04!IO27 47,2 26,4 55 40 WA Gewerbe -7,8 -13,6
Troll 44 EG !04!IO28 45,6 24,8 55 40 WA Gewerbe -9,4 -15,2
Troll 44 1.OG !04!IO29 44,5 24,9 55 37 WA Gewerbe -10,5 -12,1
Bücheler 18 EG !04!IO30 47,9 33,8 55 37 WA Gewerbe -7,1 -3,2
Bücheler 18 1.OG !04!IO31 47,7 34,1 52 37 WA Gewerbe -4,3 -2,9
Bücheler 18 2.OG !04!IO32 47,7 34,1 52 37 WA Gewerbe -4,3 -2,9

Bezeichnung
Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Differenz

 
 

Wie der Tabelle 17 entnommen werden kann, wird auch bei einer Wandhöhe 

im rot gekennzeichneten Bereich von nur 2,5 Metern der geltende Immissi-

onsrichtwert für ein Mischgebiet  im Tagzeitraum  um mindestens 3,8 dB 

unterschr it ten. Der geltende Immissionsrichtwert für ein Allgemeines 

Wohngebiet  im Tagzeitraum  von IRW = 55 dB(A) wird um maximal 1,2 dB 

überschr it ten.  
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Sowohl der geltende Immissionsr ichtwert  für ein Mischgebiet  als auch für 

ein Allgemeines Wohngebiet  wird im Nachtzeitraum  unterschrit ten, wenn 

auf die Nachtanl ieferung und den Pkw-Verkehr der Kunden im Nachtzeit-

raum verzichtet wird.  

 

 

7. Zusammenfassung 

 

Das Architekturbüro D'Aloisio Architekten BDA, Bruderturmgasse 3, 78462 

Konstanz plant im Auftrag der EDEKA Handelsgesel lschaft Südwest mbH, 

Edekastraße 1, 72336 Bal ingen den Neubau eines Lebensmittelmarktes in 

78315 Radolfzell in der Stockacher-Straße auf dem Schoch-Areal,  im Nord-

osten des Zentrums von Radolfzel l.  

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.2  zu dieser Immissionsprog-

nose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Neubaus des 

Edeka-Lebensmittelmarktes ein. Hierzu zählen insbesondere die Geräusche 

der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Lkw und des zuzurechnen-

den Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung der maschinentech-

nischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksicht igt.   

 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem geplanten 

Edeka-Markt unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen mit Kun-

denverkehr auf dem Parkplatz bei einer Öffnung des Marktes bis 22.00 Uhr 

(Schließung des Marktes um 22.00 Uhr, Lastfal l 1),  siehe Tabel le 6 dieser 

Immissionsprognose an den gewählten Immissionsorten in der Nachbar-

schaft die geltenden Immissionsrichtwerte im Tagzeitraum.  

 

Im Nachtzeitraum wird an al len gewählten Immissionsorten der geltende Im-

missionsr ichtwert ebenfalls unterschrit ten. In der ungünstigsten Nacht-

stunde wird im Lastfal l 1 (Schließung des Marktes um 22.00 Uhr, Lastfall 1) 
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der Betr ieb der maschinentechnischen Anlagen und der abfahrenden Pkw 

berücksicht igt.   

 

Eine Nachtanlieferung mit dem Lkw ist nicht zulässig, wie dem Prognoseer-

gebnis und der Beurtei lung zum Lastfal l 2 entnommen werden kann.  

 

Der Betr ieb des EDEKA-Marktes erfüllt  daher ohne weitere Maßnahmen so-

wohl im Tagzeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr wie auch in der ungüns-

t igsten Stunde im Nachtzeitraum (Schl ießung um 22.00 Uhr, bis zu 20 Pkw 

Kundenverkehr in der ungünst igsten Nachtstunde, siehe Tabel le 6 dieser 

Immissionsprognose) aus schal ltechnischer Sicht die immissionsschutz-

rechtl ichen Vorgaben der TALärm, was durch die Genehmigungsbehörde ab-

schl ießend zu prüfen ist.  

 

Unter Nummer 6.1 dieser Immissionsprognose sind weitere Lastfälle mit un-

terschiedlichen Wandhöhen in Abhängigkeit  von der Betr iebsweise berech-

net worden, welche ebenfal ls durch die Genehmigungsbehörde abschl ie-

ßend zu prüfen sind. 

 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TALärm wird an dem jewei ls maßgebl ichen 

Immissionsort im Tagzeitraum erfül lt .   

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

des Gewerbelärms ist der Tabel le 9ff  dieser Immissionsprognose zu entneh-

men. Die berücksicht igten Schal lquel len bei der Immissionsprognose des 

Lastfal les Gewerbelärm sind in der Anlage 5  d ieser Immissionsprognose 

beigefügt.  

 

Da die den Edeka-Markt anfahrenden, Pkw und Lkw nicht zu einer Verdopp-

lung des Verkehrsaufkommens und damit zu einer Erhöhung des Verkehrs-

lärms um 3 dB führen, kann auf die Betrachtung der Verkehrsgeräusche auf 

der öffent l ichen Straße nach den Vorgaben der TALärm verzichtet werden. 

Es sind keine Vorschläge für organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung 

der zusätzl ichen Verkehrsgeräusche im Bereich des öffent l ichen Straßen-

raumes, die auf die gewerbl iche Nutzung des geplanten Bauvorhabens zu-

rückzuführen sind, zu ergreifen.  
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Kal lstadt,  den 03. Apri l 2022 
 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik  

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

  

 

Diese Immissionsprognose besteht aus 54 Seiten 

und 5 Anlagen 
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 Anlage 3 
IMMISSIONSPROGNOSE   17.0912A 

 03.04.2022 
 
 

 

Allgemeine Berechnungsparameter: 
 
 
 
Land Deutschland (TA-Lärm) 

Straße streng nach RLS 19 / 90 an 

Schiene streng nach Schall 03 an 

max. Fehler (dB) 0,0 

max. Suchradius (m) 2000,0 

Mindestabstand Quelle - Immis.-Ort 0,0 

Aufteilung:  

Rasterfaktor 0,5 

max. Abschnittslänge 1000,0 

min. Abschnittslänge 1,0 

min. Abschnittslänge (%) 0,0 

proj. Linienquelle an 

proj. Flächenquelle an 

Bezugszeit:  

Bezugszeit Tag (min) 960 

Bezugszeit Nacht (min) 60 

Zuschlag Tag (dB) 0,0 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6,0 

Zuschlag Nacht (dB) 0,0 

DGM:  

Standardhöhe (m) 10,0 

Suchradius für Höhenlinien (m) - 

Geländemodell Triangulation 

Reflektion:  

max. Reflektionsordnung 2 

Suchradius für Reflektoren um Quelle (m) 100,0 

Suchradius für Reflektoren um Immis.-Ort (m) 100,0 

max. Abstand Quelle – Immis.-Ort (m) 1000,0 

Mindestabstand Immis.-Ort – Reflektor (m) 0,55,0 

Mindestabstand Quelle - Reflektor 0,1 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung Mehrere Objekte 

Hin. in FQ schirmen nicht ab an 

Abschirmung:  

Mit Bodendämpfung über Schirm Dz. Mit Begrenzung 

Schirmberechnungskoef. C1 3,0 

Schirmberechnungskoef. C2 20,0 

Schirmberechnungskoef. C3 0,0 

Temperatur (°C) 10,0 

rel. Luftfeuchte (%) 70,0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 3,0 

Mitwindwetterlage an 
 

















Punktschallquellen

Bezeichnung ID K0 Freq. Richtw.

Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [[dB(A)]] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)

Halten Lkw !0202!PSQ 81,8 81,8 81,8 Lw 81,8 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288645 11

Halten Lkw Kühl !0202!PSQ 97 97 97 Lw 97 0 0 0 60 30 0 0 500 (keine) 3 r 3,2E+07 5288645 13

Halten Lkw Bäcker !0202!PSQ 81,8 81,8 81,8 Lw 81,8 0 0 0 60 60 0 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288645 11

Entladen Palette !0203!PSQ 93,6 93,6 87,6 Lw 87,6 6 6 0 360 240 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Beladen Palette !0203!PSQ 91,6 91,6 91,6 Lw 91,6 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Entladen Rolli !0203!PSQ 85,9 85,9 77,4 Lw 77,4 8,5 8,5 0 360 240 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Beladen Rolli !0203!PSQ 86,3 86,6 77,8 Lw 77,8 8,5 8,8 0 360 240 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Entladen Bäcker !0203!PSQ 84,4 84,4 77,4 Lw 77,4 7 7 0 60 60 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Beladen Bäcker !0203!PSQ 84,4 84,4 77,4 Lw 77,4 7 7 0 60 60 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288660 11,2

Lkw Rampe !0203!PSQ 77,5 77,5 77,5 Lw 77,5 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Lkw Rampe Bäcker !0203!PSQ 77,5 77,5 77,5 Lw 77,5 0 0 0 60 60 0 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288660 11,2

Abluft Verflüssiger !0200!PSQ 59 59 59 Lw 59 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288650 22

Abluft Backshop !0200!PSQ 70 70 70 Lw 70 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288599 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288603 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288605 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288605 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288605 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 13 r 3,2E+07 5288652 23

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 13 r 3,2E+07 5288654 23

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288667 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288669 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288670 22

Abluft Personal/WC !0200!PSQ 49 49 49 Lw 49 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288672 22

Abluft Metzger Theke !0200!PSQ 76 76 76 Lw 76 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 13 r 3,2E+07 5288650 23

Abluft Metzger !0200!PSQ 70 70 70 Lw 70 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 13 r 3,2E+07 5288651 23

Abluft Spülküche !0200!PSQ 70 70 70 Lw 70 0 0 0 780 180 0 0 500 (keine) 13 r 3,2E+07 5288654 23

Abluft O + G !0200!PSQ 61 61 61 Lw 61 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 15,5 r 3,2E+07 5288623 25,5

Zuluft Kältemasch.Raum !0200!PSQ 60 60 60 Lw 60 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288652 22

Abluft Kältemasch.Raum !0200!PSQ 60 60 60 Lw 60 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288651 22

Abluft Markt !0200!PSQ 51,8 51,8 51,8 Lw 51,8 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 10 r 3,2E+07 5288662 20

Zuluft Markt !0200!PSQ 52,7 52,7 52,7 Lw 52,7 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 10 r 3,2E+07 5288654 20

Abluft Sprinkleranlage !0200!PSQ 60 60 60 Lw 60 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288672 22

Zuluft Sprinkleranlage !0200!PSQ 60 60 60 Lw 60 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine) 12 r 3,2E+07 5288673 22

Presse 1 !0200!PSQ 74,2 74,2 74,2 Lw 74,2 0 0 0 960 0 0 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288660 11

Presse 2 !0200!PSQ 74,2 74,2 74,2 Lw 74,2 0 0 0 960 0 0 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288658 11

Halten Laden Lkw Müll !0202!PSQ 86,7 86,7 86,7 Lw 86,7 0 0 0 60 0 0 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288655 11

Halten Lkw !020100!PSQ 81,8 81,8 81,8 Lw 81,8 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288645 11

Halten Lkw Kühl !020100!PSQ 97 97 97 Lw 97 0 0 0 0 0 15 0 500 (keine) 3 r 3,2E+07 5288645 13

Entladen Palette !020101!PSQ 87,6 87,6 93,6 Lw 87,6 0 0 6 0 0 60 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Beladen Palette !020101!PSQ 91,6 91,6 91,6 Lw 91,6 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Entladen Rolli !020101!PSQ 77,4 77,4 85,9 Lw 77,4 0 0 8,5 0 0 60 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Beladen Rolli !020101!PSQ 77,8 77,8 86,3 Lw 77,8 0 0 8,5 0 0 60 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Lkw Rampe !020101!PSQ 77,5 77,5 77,5 Lw 77,5 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 1,2 r 3,2E+07 5288661 11,2

Lkw Bremse !0300!PSQ 103 103 103 Lw 103 0 0 0 960 0 60 0 500 (keine) 1 r 3,2E+07 5288602 11

Einwirkzeit KoordinatenHöheSchallleistung Lw Lw / Li Korrektur Dämpf

ung

Schalldämmung
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Linienschallquellen

Bezeichnung ID K0 Freq. Richtw.Bew. Punktquellen

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl Geschw.

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht (km/h)

P Pkw  6 !0206!LSQ 76,2 76,2 69,2 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 77 77 70 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 76,3 76,3 69,3 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 77 77 70 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 76,2 76,2 69,2 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 77 77 70 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 77,9 77,9 70,9 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 77,9 77,9 70,9 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0206!LSQ 78 78 71 54,6 54,6 47,6 Lw' 47,6 7 7 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  5 !0206!LSQ 76,4 76,4 70,1 53,9 53,9 47,6 Lw' 47,6 6,3 6,3 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  5 !0206!LSQ 77,2 77,2 70,9 53,9 53,9 47,6 Lw' 47,6 6,3 6,3 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  5 !0206!LSQ 75,6 75,6 69,3 53,9 53,9 47,6 Lw' 47,6 6,3 6,3 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  3 !0206!LSQ 74 74 70 51,6 51,6 47,6 Lw' 47,6 4 4 0 840 120 0 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 76,2 76,2 68,4 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 77 77 69,2 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 76,3 76,3 68,5 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 77 77 69,2 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 76,2 76,2 68,4 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 77 77 69,2 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 77,9 77,9 70,1 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 77,9 77,9 70,1 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  6 !0207!LSQ 78 78 70,2 54,6 54,6 46,8 Lw' 47,6 7 7 -0,8 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  5 !0207!LSQ 76,4 76,4 68,6 53,9 53,9 46,1 Lw' 47,6 6,3 6,3 -1,5 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  5 !0207!LSQ 77,2 77,2 69,4 53,9 53,9 46,1 Lw' 47,6 6,3 6,3 -1,5 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  5 !0207!LSQ 75,6 75,6 67,8 53,9 53,9 46,1 Lw' 47,6 6,3 6,3 -1,5 0 0 60 0 500 (keine)

P Pkw  3 !0207!LSQ 74 74 66,2 51,6 51,6 43,8 Lw' 47,6 4 4 -3,8 0 0 60 0 500 (keine)

Zufahrt Lkw !0202!LSQ 83,6 83,6 83,6 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine)

Abfahrt Lkw !0202!LSQ 83,5 83,5 83,5 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine)

Rangieren Lkw !0202!LSQ 77 77 -23 63 63 -37 Lw-PQ 99 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine) 1 1 0 4

Zufahrt Lkw Kühl !0202!LSQ 79,6 79,6 -20,4 59 59 -41 Lw-PQ 99 0 0 0 240 120 0 0 500 (keine) 1 1 0 10

Abfahrt Lkw Kühl !0202!LSQ 79,5 79,5 -20,5 59 59 -41 Lw-PQ 99 0 0 0 240 120 0 0 500 (keine) 1 1 0 10

Rangieren Lkw Kühl !0202!LSQ 75 75 -25 61 61 -39 Lw-PQ 97 0 0 0 240 120 0 0 500 (keine) 1 1 0 4

Zufahrt Lkw Bäcker !0202!LSQ 83,6 83,6 83,6 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 60 60 0 0 500 (keine)

Abfahrt Lkw Bäcker !0202!LSQ 83,5 83,5 83,5 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 60 60 0 0 500 (keine)

Rangieren Lkw Bäcker !0202!LSQ 77 77 -23 63 63 -37 Lw-PQ 99 0 0 0 60 60 0 0 500 (keine) 1 1 0 4

Entladen Pal rollen !0203!LSQ 81 81 75 69,8 69,8 63,8 Lw 75 6 6 0 360 240 0 0 500 (keine)

Beladen Pal rollen !0203!LSQ 75 75 75 63,8 63,8 63,8 Lw 75 0 0 0 360 240 0 0 500 (keine)

Entladen Rolli rollen !0203!LSQ 83,5 83,5 75 72,3 72,3 63,8 Lw 75 8,5 8,5 0 360 240 0 0 500 (keine)

Beladen Rolli rollen !0203!LSQ 83,5 83,5 75 72,3 72,3 63,8 Lw 75 8,5 8,5 0 360 240 0 0 500 (keine)

Entladen Bäcker rollen !0203!LSQ 82 82 75 70,8 70,8 63,8 Lw 75 7 7 0 60 60 0 0 500 (keine)

Beladen Bäcker rollen !0203!LSQ 82 82 75 70,8 70,8 63,8 Lw 75 7 7 0 60 60 0 0 500 (keine)

Zufahrt Lkw Müll !0202!LSQ 83,6 83,6 83,6 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 60 0 0 0 500 (keine)

Abfahrt Lkw Müll !0202!LSQ 83,5 83,5 83,5 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 60 0 0 0 500 (keine)

Rangieren Lkw Müll !0202!LSQ 77 77 -23 63 63 -37 Lw-PQ 99 0 0 0 60 0 0 0 500 (keine) 1 1 0 4

Zufahrt Lkw !020000!LSQ 83,6 83,6 83,6 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine)

Abfahrt Lkw !020000!LSQ 83,5 83,5 83,5 63 63 63 Lw' 63 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine)

Rangieren Lkw !020000!LSQ 77 77 -23 63 63 -37 Lw-PQ 99 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 1 1 0 4

Zufahrt Lkw Kühl !020000!LSQ -20,4 -20,4 79,6 -41 -41 59 Lw-PQ 99 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 0 0 1 10

Abfahrt Lkw Kühl !020000!LSQ -20,5 -20,5 79,5 -41 -41 59 Lw-PQ 99 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 0 0 1 10

Rangieren Lkw Kühl !020000!LSQ -25 -25 75 -39 -39 61 Lw-PQ 97 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine) 0 0 1 4

Entladen Pal rollen !020001!LSQ 75 75 81 63,8 63,8 69,8 Lw 75 0 0 6 0 0 60 0 500 (keine)

Beladen Pal rollen !020001!LSQ 75 75 75 63,8 63,8 63,8 Lw 75 0 0 0 0 0 60 0 500 (keine)

Entladen Rolli rollen !020001!LSQ 75 75 83,5 63,8 63,8 72,3 Lw 75 0 0 8,5 0 0 60 0 500 (keine)

Beladen Rolli rollen !020001!LSQ 75 75 83,5 63,8 63,8 72,3 Lw 75 0 0 8,5 0 0 60 0 500 (keine)

EinwirkzeitSchalldämmung Dämp

fung

KorrekturLw / LiSchallleistung Lw'Schallleistung Lw
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Flächenschallquellen horizontal

Bezeichnung ID K0 Freq. Richtw.

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz)

Kondensator !0200! 70 70 70 60,4 60,4 60,4 Lw 70 0 0 0 780 180 60 0 500 (keine)

Wärmepumpe !0200! 87 87 82 77,4 77,4 72,4 Lw 87 0 0 -5 780 180 60 0 500 (keine)

EKW !0205! 89,5 89,5 84,5 76,9 76,9 71,9 Lw 89,5 0 0 -5 840 120 0 0 500 (keine)

Lüftung Zuluft !0200! 60 60 55 52,4 52,4 47,4 Lw 60 0 0 -5 780 180 60 0 500 (keine)

Lüftung Abluft !0200! 54,2 54,2 49,2 46,6 46,6 41,6 Lw 54,2 0 0 -5 780 180 60 0 500 (keine)

Flächenschallquellen Parkplatz

Bezeichnung ID Typ

Tag Ruhe Nacht Kpa Kstro Tag Ruhe Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Ruhe Nacht (dB) (dB) (min) (min) (min)

P EDEKA Tag !0206! ind 90,9 90,9 -51,8 1550 0,11 0,079 0,079 0 7 0 840 120 0

P EDEKA Nacht !0207! ind -51,8 -51,8 83 1550 0,11 0 0 0,013 7 0 0 0 60

Einwirkzeit

Einwirkzeit

Dämp

fung

Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur

Berechnung 

nach

Zuschlag Art

P+R-

Parkpl.

LfU-Studie 

2007

Schalldämmung

Beweg/h/BezGr.

Stellpl/

BezGr f

Anzahl 

B

Schallleistung Lw

Malo
Textfeld
Anlage 5.317.0912


